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1  Indhold og anvendelse 

1.1 Anvendelse 
Denne kravspecifikation må ikke anvendes eller vedlægges udbud til entreprenører, idet den 
udelukkende kan anvendes som grundlag for indgåelse af aftale om teknisk rådgivning og dermed 
som grundlag for design og projektering af vandværker og beholderanlæg.  

Kravspecifikationen er således en guideline til hvordan vandværker skal designes, og målgruppen er 
de interne og eksterne medarbejdere, der beskæftiger sig med design og projektering ved 
nybygning, modernisering eller ombygning af HOFORs vandværker.  

Kravspecifikationen har ikke tilstrækkeligt detaljeringsniveau til, at den kan anvendes som grundlag 
for udbud af entreprenørydelser. I flere tilfælde angiver kravspecifikationen således en række 
forskellige mulige valg, og disse valg skal analyseres og besluttes af de projekterende inden udbud.  

Kravspecifikationen er gældende ved nybygning og renovering af vandværker, men gælder ikke for 
eksisterende vandværker, der er opført efter tidligere versioner af kravspecifikationen.  

De tilhørende tegninger (bilag 1) er principtegninger, der er udarbejdet for udvalgte 
standardløsninger.  

1.2 Terminologi og navngivning 
Navngivning af hovedkomponenter og rum på vandværkerne skal følge navngivningssystemet 
angivet i afsnittene herunder.  

1.2.1 Navngivning af vandværkernes procesenheder 
Indløbsbygværk 
Beskriver det bygværk eller brønd hvorfra råvandsledningerne til vandværket løber ind. Bygværket 
vil indeholde en række tekniske installationer herunder inspektionsstykker, ”grisemodtagere”, for 
rensning af råvandsledninger.  

Blødgøring 
Beskriver funktionen af pelletkolonnerne, der blødgør vandet. Dermed beskriver navnet 
hovedfunktionen af det, der sker i det rum, hvor kolonnerne er placeret.  

Iltning 
Beskriver funktionen af denne proces uafhængigt af, om der anvendes kassette-iltning (f.eks. 
Coplator) eller tryksat iltning (f.eks. Oxydator). 

Filtrering 
Beskriver funktionen af det efterfølgende filtreringstrin, og beskrivelsen er uafhængig af, om der 
anvendes enkeltfiltre, for-/efterfiltre eller dual-media filtre.  

Rentvandsbeholdere 
Beskriver funktionen af beholderne til opmagasinering af det producerede drikkevand lokalt 
uafhængigt af, om der anvendes stålbeholdere, betonbeholdere eller lignende. 
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Trykpumper 
Beskriver funktionen af udpumpningsanlægget, der her kaldes trykpumper. 

UV 
Beskriver funktionen af de UV-anlæg, der monteres umiddelbart efter trykpumperne og som 
anvendes, som en ekstra hygiejnisk barriere på de Regionale Værker. 

1.2.2 Navngivning af vandværkernes hjælpefunktioner 
Skyllepumper 
Beskriver de pumper, der anvendes til returskylning af filteranlægget.  

Skylleluft 
Beskriver de kapselblæsere eller lign., der anvendes til returskylning med luft, af filteranlægget. 

Genbrugstanke 
Beskriver de tanke, der anvendes til opmagasinering og dekantering af skyllevand fra filteranlægget. 

Genbrugsanlæg 
Beskriver det anlæg, der anvendes til behandling af filterskyllevand, og består af genbrugstanke, 
genbrugsfilteranlæg, UV-anlæg og pumper. 

Slamkoncentreringstank 
Beskriver de tanke og tilhørende udstyr, der anvendes til opmagasinering og opkoncentrering af det 
slam, der pumpes dertil fra bunden af genbrugstankene. 

Skyllevandsbassin 
Beskriver de åbne bassiner, der på nogle af værkerne bevares og som kan anvendes til tilbagehold 
og forsinkelse af vandstrømme under indkøring, drift osv.  

Sandlager 
Beskriver de siloer eller lignende, der anvendes til oplagring af det mikrosand, der anvendes som 
podemateriale i blødgøringsprocessen. 

Kalkpillelager 
Beskriver de siloer eller containere, der anvendes til oplagring af de producerede kalkpiller (også 
kaldet pellets). 

Arbejdsluft 
Beskriver det kompressoranlæg, der anvendes til trykluftværktøj, rengøring og udblæsning af 
tilstoppede rør. 

Styreluft 
Beskriver det kompressoranlæg, der anvendes til pneumatiske ventiler. 

Procesluft 
Beskriver den procesluft, der anvendes til f.eks. iltning og lign. Herunder de komponenter der indgår, 
eks. filterkassetter og luftfiltre, der sikrer kontrolleret filtreret luftskifte.  

Bygningsventilation 
Beskriver evt. ventilation i bygningerne, se også affugtning herunder. 

Affugtning 
Beskriver affugtningsanlæg. 
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CO2 tank 
Beskriver kryotank til kuldioxid (CO2). 

Ionbytter 
Beskriver ionbytteranlæg til blødgøring af procesvand til blødgøringsanlægget. 

Sandvasker 
Beskriver det anlæg, der bruges til at skylle og desinficere mikrosand. 

Tankanlæg NaOH 
Beskriver tanke til oplag af natriumhydroxid, også kaldet lud. 

Hovedtavle 
Betegnelse for den el-tavle, der udgør hovedforsyningen af vandværket. 

Undertavle 
Betegnelse for el-tavler, der udgør underforsyning af procesenheder eller dele af vandværket. 

1.2.3 Navngivning af rum  
1.2.3.1 Navngivning af rum for vandværkets procesenheder 
Rum med en hovedfunktion navngives efter den eller de hovedfunktioner, som rummet indeholder. 

 Eksempel ved én hovedfunktion:  
Rummet indeholder filteranlægget (filtrering). Navngivning af rum: ”Filtrering” 
 

 Eksempel ved to hovedfunktioner:  
Rummet indeholder flere hovedfunktioner f.eks. pelletkolonner (blødgøring) og kassette-
iltning (iltning). Navngivning af rum: ”Blødgøring og Iltning”. 

Vedr. hjælpefunktion vil der ofte være flere hjælpeanlæg i hvert rum. 

Eksempel ved én hjælpefunktion:  

Rummet indeholder én hjælpefunktion f.eks. sandvasker. Navngivning: Sandvasker. 
 

 Eksempel ved to hjælpefunktioner: 
Rummet indeholder to hjælpefunktioner f.eks. styreluft og skylleluft. Navngivning: Styre- og 
skylleluft. 
 

 Eksempel ved mere end to hjælpefunktioner: 
Rummet indeholder mere end to hjælpefunktioner. Navngivning: Teknikrum nr. X 
(nummereres forløbende). 

1.2.3.2 Navngivning af øvrige rum 
For de øvrige rum der ikke indeholder vandværkets procesenheder, følges princippet for 
navngivning af det enkelte rum, der er angivet herunder. 

Hygiejnesluse 
Betegnelse for steder, hvor der er sluser for adgang til gul zone med tilhørende faciliteter for skifte af 
fodtøj mv. 
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Rørgang 
Betegnelse for kældre med rørinstallationer for forbindelse mellem de enkelte procesenheder. 

Multirum 
Betegnelse for kombineret tekøkken, spisestue og kontorfaciliteter. 

Toilet, omklædning og bad 
Betegnelse for omklædningsfaciliteter med tilhørende toiletter mv. 

Rent værksted 
Betegnelse for værksted beliggende i gul zone, beregnet for rene arbejdsopgaver, og kombineret 
med bordplads til laboratorieopgaver on-site. 

Lager for kemikalier 
Betegnelse for rum til oplagring af kalibreringsvæsker, desinficeringsvæsker og lign. mindre oplag af 
kemikalier. 

1.3 Normer og bekendtgørelser m.m. 
Overordnet skal design af vandværkerne overholde Miljøministeriets gældende 
Drikkevandsbekendtgørelse. 

Herudover skal de projekterende gøre sig bekendt med og overholde de normer, bekendtgørelser 
og dermed den lovgivning, der er gældende. 

Der er her ikke vedlagt en udtømmende liste over gældende normer og standarder, da 
vandværkerne dækker over så mange fagområder, at listen bliver meget lang, uoverskuelig og for 
tidskrævende at holde ajour. 

1.4 Risikovurdering 
For at opnå et samlet oveblik over de risici, som vandværket og det tilhørende procesanlæg udgør 
for forsyningssikkerhed, drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø, værdien af assets samt image 
mv., skal der ved design altid gennemføres en samlet risikovurdering eller HACCP. HACCP er en 
forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Points, hvilket kan oversættes til risikoanalyse 
og kritiske styringspunkter.  

HACCP-principperne indebærer, at man først skal vurdere, hvor i vandbehandling der er en risiko 
for, at noget kan gå galt (risikoanalyse jf. HAZID-listen). Derefter skal man udarbejde en plan for, 
hvordan man vil forebygge, at det går galt (en HACCP plan med kritiske styringspunkter). 

Risikoanalysen er den proces, hvor informationer om risikofaktorer og de hændelser eller kilder der 
fører til deres tilstedeværelse, indsamles og fortolkes, så det kan besluttes, hvilke risikofaktorer, der 
er af betydning for at vi bl.a. overholder vandkvalitetsmålene. Risikofaktorerne er inddelt i tre 
kategorier: de biologiske, kemiske eller fysiske, der kan påvirke eller skade brugerne af vandet. 

Der skal identificeres alle potentielle risikofaktorer, der kan opstå eller er tilstede gennem hele 
vandsystemet, fra indvinding til forbruger. Graden af risiko er vurderet, så det kan prioriteres hvilke 
risikofaktorer og skadelige hændelser/kilder, der skal styres. Herefter skal der udarbejdes en række 
handlingsplaner/styrende foranstaltninger, der skal sikre, at vi har den rette styring af vores risici. 
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Målet med gennemgangen af risikofaktorerne er at sikre, at der kan sættes fokus på, at der bruges 
tilstrækkelige ressourcer på de risikofaktorer, der har størst risiko. Samtidig sikres det, at det kan 
undlades at bruge ressourcer på irrelevante risikofaktorer. HOFOR gennemgår løbende 
risikofaktorerne på følgende områder: indvinding, produktion, blødgøring, distribution og kunder, og 
arbejder hele tiden på at minimere risici på alle fem områder.  

Til forebyggelse af forurening, skal der ved udførelse af projekter og driftsopgaver i vandbanen 
gennemføres risikovurderinger og udarbejdes handlingsplaner, herunder også med beskrivelser af 
den nødvendige eftervisning/dokumentation af, at systemet er rent og kan idriftsættes. 
Risikovurderingerne omfatter såvel det endelige anlæg (så risici identificeres og om muligt 
elimineres) ligesom vurderingen af selve ”indgrebet” på det eksisterende vandforsyningssystem, der 
er påkrævet for idriftsættelsen også skal gennemføres med konkrete handlingsplaner, der minimerer 
risikoen for afledte problemer for vandkvalitet og/eller forsyningssikkerhed. 

En af de væsentligste risici, som der er særlig fokus på, er at have god hygiejne, når der arbejdes i 
vandbanen. 

Denne risikovurdering skal gennemføres iht. hovedprincipperne for HAZID (Hazard Identification) og 
indebærer bl.a. følgende aktiviteter: 

 HAZID Team inddrages i projektet:  
Fra start af design skal der etableres et HAZID team for det enkelte projekt. HAZID teamet 
samles af projektlederen og vil ud over denne bestå af nøglepersoner fra HOFORs 
Procesteam (ref. 1), HOFORs DDS ansvarlige, HOFORs Arbejdsmiljøkoordinator (jf. 
projektorganisationen) suppleret med evt. nøglemedarbejdere fra det konkrete projekt med 
indgående kendskab til det aktuelle anlæg.  
 

 HAZID liste udarbejdes: 
HAZID teamet for projektet gennemgår under design de udarbejdede PID (Proces 
Instrumentation Diagram) for en generel risikovurdering af alle de dele (”noder”) der indgår i 
procesanlægget med samtidig angivelse af fokusområde opdelt på DDS 
(Drikkevandssikkerhed), Proces (selve processen og heraf affødte skader på anlægsaktivet), 
Arbejdsmiljø, CE-mærkning (dvs. overholdelse i Maskindirektivet) eller Forsætlig skade 
(bevidst handling). 
 
Listen vil indeholde en række risikoreducerende tiltag, der enten er indbygget ved ændring af 
design i anlægget eller ved at indarbejde en procedure for hvordan risikoen reduceres til 
acceptabelt niveau. Eksempler på HAZID-liste for traditionelt vandbehandlingsanlæg og 
blødgøringsanlæg kan udleveres af projektlederen (ref. 2).  
 
Listen ajourføres under projekteringen og skal ved afslutning af projektet indgå som en del af 
dokumentationen for design af anlægget, 
 
Det bemærkes at listen udgør fundamentet for følgende tilhørende arbejder der indgår som 
led i at designe vandværker:   
 

o DDS – Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, se afsnit 2. 
o Arbejdsmiljøvurdering, se afsnit 3. 
o Anlægsdokumentation heriunder CE-mærkning, se afsnit 14.    
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2 Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) 

2.1 Generelle krav 
HOFORs drikkevand bliver produceret i henhold til kravene i den internationale fødevarestandard 
ISO 22000, til daglig kaldet DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed.   

DDS stiller skærpede krav til håndtering af drikkevand og materialer, der bruges i vandbanen fra 
indvinding til forbruger. ISO 22000 indebærer, at der skal gennemføres risikovurderinger, 
planlægning samt føres DDS-tilsyn under udførelse af opgaver for at sikre og forbedre 
drikkevandssikkerheden i alle led fra indvinding til forbruger. 

Ved projektering af nye anlæg og ombygninger skal der derfor gennemføres risikovurdering med 
fokus på DDS. Som beskrevet i afsnit 1.4 udgøres fundamentet for denne risikovurdering af HAZID-
listen der skal udarbejdes ved etablering af nye anlæg eller som ajourføres ved ombygninger. 

2.1.1 DDS-kursus 
Det kræves, at alle der skal beskæftige sig med opgaver i vandbanen eller håndtere komponenter, 
der får kontakt med drikkevandet, har været på kursus i ”Hygiejnekursus entreprenører” inden 
opgaven påbegyndes. 

Hygiejnekurset er et DANVA grundkursus i hygiejne i forbindelse med arbejder ved 
vandforsyningsanlæggene. Kurset er gældende i 3 år og skal derefter gentages. Udgifter til kurset 
afholdes af rådgiveren/entreprenøren selv. Sender man fremmedsprogede medarbejdere på kurset, 
skal entreprenøren ligeledes selv bekoste en tolk, da kurset kun afholdes på dansk.  

Tilmelding til hygiejnekurset sker via DANVAs hjemmeside www.danva.dk. 

2.1.2 Risikovurdering og arbejdsbeskrivelse 
Der skal sammen med HOFOR gennemføres en DDS-vurdering/-screening af anlæg i forbindelse 
med projekteringen. DDS-vurderingen skal indeholde en vurdering af fremtidige rutiner og processer 
hvorfor det anbefales at indlede med en generel fareidentifikation ved hjælp af HAZOP metoden 
(Hazard and operability study). 

Hygiejnezonerne gul og rød skal indarbejdes i løsningerne i overensstemmelse med HOFORs 
bestemmelser. 

For alle ombygningsopgaver på anlæg i drift, der udføres i vandbanen samt i røde og gule zoner, 
skal der udarbejdes en konkret beskrivelse samt en risikovurdering forud for opgavens udførelse.  

Efter godkendt DDS-risikovurdering, og før arbejdsopgaven påbegyndes, skal arbejdsbeskrivelse og 
risikovurdering være læst og forstået af interne og eksterne medarbejdere. 

2.1.3 Materialer 
Hvis man ønsker at bruge kemikalier eller andre forbrugsstoffer i kontakt med vandbanen, skal man 
rette henvendelse til HOFOR. Før kemikalier eller forbrugsstoffer kan tages i brug, skal disse være 
godkendt af HOFOR. Godkendelsesarbejdet af eventuelle nye produkter tager som udgangspunkt 
en måned, såfremt den nødvendige dokumentation foreligger. Se også punkt 2.2.2  

http://www.danva.dk/
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Materialer, udstyr og værktøj, der kommer i berøring med vandbanen skal være rent/desinficeret, 
må ikke oplagres direkte på jorden, men skal oplagres forsvarligt og beskyttet, så der ikke sker 
tilsmudsning. Emballering på materialet må først brydes umiddelbart før montering. Er 
emballeringen brudt, skal materialerne rengøres/klores, før de tages i brug. Vandrør må ikke være 
placeret direkte på jorden. Oplagring af rørene skal ske løftet over terræn, min. 0,4 m. over jorden. 

I tilfælde af at leverancer af materialer direkte fra leverandør ikke leveres i emballage eller hvis 
emballagen er brudt, skal modtagelse nægtes og sendes retur til leverandøren. Rør skal altid 
leveres afproppede og beholdes afproppede så længe som muligt. 

2.1.4 Biler 
Biler, der benyttes til arbejde på vandforsyningsanlæg, skal holdes rene og ryddelige. Dette for at 
undgå forurening af udstyr, der anvendes i forbindelse med arbejde på vandforsyningsanlæg. 

Biler, som anvendes ved arbejdet i og omkring vandbanen, indrettes med både et rent område og et 
område til det øvrige værktøj og udstyr, der ikke benyttes i vandbanen samt til det brugte værktøj. 

Værktøj og udstyr skal rengøres, hvis det skal placeres i bilens rene område. Beskidt værktøj holdes 
adskilt fra det rene værktøj. 

2.1.5 DDS-tilsyn 
For alle opgaver, der udføres i vandbanen samt i røde og gule zoner, skal der udarbejdes en 
konkret beskrivelse samt en risikovurdering forud for opgavens udførelse. Efter godkendt DDS-
risikovurdering, og før arbejdsopgaven påbegyndes, skal arbejdsbeskrivelse og risikovurdering være 
læst og forstået af interne og eksterne medarbejdere. Denne risikovurdering vil danne grundlag for 
HOFORs DDS tilsyn. 

HOFOR vil løbende under hele byggeperioden kunne komme på uanmeldte DDS fagtilsyn og 
audits. DDS fagtilsyn kan på større projekter med fordel tilknyttes arbejdsmiljøkoordineringen faste 
runderinger på byggepladsen. 

2.2 Specifikt for vandværker 
2.2.1 Opdeling af vandværker i hygiejnezoner 
Vandforsyningsanlæg skal opbygges med gule og røde hygiejnezoner beskrevet i DDS pjecer (se 
ref. 3 og 4). Der skal altid være sluse med skiftezone/-område inden adgang til gul zone. Adgang til 
rød zone foregår altid via gul zone. Selve zonering og placering af sluser skal aftales med HOFORs 
DDS-team i forbindelse med projekteringen, da dette skal stemme overens med den nyeste praksis 
iht. ISO 22.000 certificeringen. 

2.2.2 Godkendelse af materialer i vandbanen 
HOFOR har valgt, at inden et nyt materiale anvendes i HOFORs vandforsyningsanlæg, skal det 
vurderes i forhold til risikoen for afsmitning til drikkevandet. Derved overholder HOFOR 
Drikkevandsbekendtgørelsens krav om at undgå afsmitning og mikrobiologisk eftervækst samt ISO-
certificeringen om sporbarhed af materialer. 

De materialer, der benyttes til HOFORs vandforsyningsanlæg, skal, som følge heraf, opfylde de 
krav, der er angivet i HOFORs kravspecifikation for materialer i vandbanen (se afsnit 2 i VAL 201, 
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ref. 5). Dokumentation for overholdelse af disse krav skal fremskaffes inden indbygning i 
vandbanen. 

Kravene gælder alle materialer i kontakt med vandbanen fra kilde til kande (grundvandsmagasin til 
taphane). Uanset hvor lille og ubetydeligt materialet må synes at være, skal HOFORs 
materialeudvalg vurdere materialet; alt fra selv de mindste pakninger, flangepakninger og diffusere 
over pumper og iltningsenheder til rør og tanke skal vurderes. For rustfrit stål gælder: HOFOR 
Vandforsyning kravspecifikation ved valg af rustfrit stål (se ref. 6) og HOFORs dimensionskriterier 
for rustfrit stål (bilag 2). For trykluft gælder: HOFOR Vandforsyning kravspecifikation til trykluftkvalitet 
og udstyr på HOFORs vandværker (se ref. 7). For beton til beholdere, kobberlegeringer, sort stål 
samt støbejern (i kontakt med vandbanen) er kravspecifikationer under udarbejdelse. Hvis disse 
materialer anvendes, skal HOFOR forespørges om kravspecifikationerne er blevet tilgængelige. 

Udover de indbyggede materialer i kontakt med vandbanen  skal forbrugsstoffer også godkendes. 
Forbrugsstoffer er defineret som produkter, der forbruges fx i produktionen af vand eller ved 
etablering og vedligehold af boringer (og har direkte kontakt med vandbanen) eller kun har kontakt 
ved utilsigtede hændelser med vandbanen og bruges til fx smøring af mekaniske dele, rensemidler 
til anlægsdele, bejdseprodukter, svejsepasta og lignende. Forbrugsstoffer godkendes efter en 
særskilt procedure beskrevet i bilag 7. 

Uanset at der i nærværende kravspecifikation er nævnt specifikke materialer, skal disse specifikke 
materialer leve op til kravene defineret i nærværende afsnit samt i VAL 201 (ref. 5). 

2.2.3 Sikring mod forurening af materialer 
Materialer i kontakt med vandbanen skal beskyttes eller holdes rene enten ved afpropning eller ved 
opbevaring i emballage. I tilfælde af brud på materialers emballage efter levering, skal overflader, 
der vender mod vandbanen, rengøres. Rengøring og afvaskning skal udføres jf. beskrivelsen i afsnit 
2.2.4. Evt. snavs eller støv skal fjernes, hvorefter materialet (eller som minimum den del af 
materialet, der udgør vandbanen) skal indpakkes i plastik eller afproppes.  

Under arbejdets udførelse skal der udvises den største omhyggelighed til undgåelse af forurening. 
Det er entreprenørens ansvar, at der ikke sker indtrængning af vand eller andet i ledningen under 
arbejdet. Åbne ender skal aflukkes på forsvarlig vis hver dag ved arbejdstids ophør. Rørender i 
ledningsgrav skal aflukkes med påsvejst endeprop eller vandtæt træk og trykfast afpropning indtil 
sammenkobling foretages. Rør, der konstateres forurenede, skal afmærkes og kasseres. 

Arbejdsprocessen skal beskrives og planlægges således, at rørspåner ikke aflejres i materialer til 
vandbanen. Det skal sikres, at rørspåner og andre fremmedlegemer fjernes før idriftsætning i form 
af en eller flere skylninger af de pågældende ledninger. 

2.2.4 Rensning og skylning  
Der skal sikres, at der under hele arbejdsprocessen gøres de bedst mulige bestræbelser for at 
undgå forurening af installationerne. Dvs. der skal opretholdes god hygiejne under hele 
anlæggelsen af anlæg og komponenter i kontakt med vandbanen, jf. DDS pjecer (ref. 3 og 4), så 
bl.a. mængden af skyllevand kan minimeres.  

Der skal gennemføres en rensning af alle ledninger, beholdere og materiale i kontakt med 
vandbanen etableret som en del af arbejdet. De skal generelt renses ved at skylle dem. Der skylles 
udelukkende med rent drikkevand. Er der formodning om, at enkelte komponenter er forurenede, 
skal disse afvaskes, skylles og desinficeres. Til afvaskning anvendes P3-pripan jf. produktblad samt 
HOFORs vejledning i anvendelse af P3-pripan ved manuel rengøring. Vejledningen udleveres af 
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HOFORs tilsyn. Til desinficering kan anvendes en natriumhypochloritopløsning, som nævnt i DDS 
pjecer (ref. 3 og 4). Rengøringen skal ske inden montage. Hvilke komponenter, der er renset, skal 
registreres og dokumenteres. 

Skylning og rensning er gennemført, når kravene til de mikrobiologiske parametre i vandet i to på 
hinanden følgende prøver er overholdt: max. 50 kim pr. ml ved 22°C (dvs. svarende til 
kvalitetskravene ved afgang fra vandværk). Vandprøver til bakteriologisk kontrol analyseres af 
HOFOR. Der skal gives besked til laboratoriet en arbejdsdag før indlevering. Hvis ikke andet er 
aftalt, skal prøven afleveres til: HOFOR, Vandkvalitetssektionens laboratorium, Parkstien 10, 2450 
København SV. Prøver skal være afleveret til laboratoriet inden kl. 14 på den aftalte dag. Der kan 
ikke indleveres prøver i weekenden. Der vil ikke blive ydet ekstra betaling i forbindelse med ventetid, 
eller for entreprenørens udgifter til ekstra skylninger og rensning. 
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3 Arbejdsmiljø 
HOFOR varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator, både i projekteringsfasen og i 
udførelsesfasen.  

HOFORs ambitioner i relation til vandværkerne ved nybygning eller ombygning er kort sammenfattet 
herunder: 

 Slidende og gentagne manuelle arbejdsprocesser skal reduceres. Anlægget skal derfor 
udføres med en meget høj automatiseringsgrad og så vidt muligt uden gentagne manuelle 
slidende arbejdsopgaver. 
 

 Komponenter, der kræver løbende drift og vedligehold, skal placeres, så de let kan 
serviceres i gode arbejdsstillinger. Det er således vigtigt, at alle komponenter, så vidt muligt 
etableres, så de kan betjenes og serviceres ergonomisk korrekt.  
 

 Anlægget skal designes med 3D værktøjer og analyseres med virtuelle værktøjer sammen 
med driftspersonalet, for at optimere placering af driftskrævende komponenter samt for at 
designe gallerier/plaforme og trapper, så drift og vedligehold kan gennemføres under sikre 
arbejdsforhold.  
 

 Maskinelle anlæg skal, så vidt muligt, støjdæmpes under hensyntagen til, hvor ofte der i det 
enkelte rum forekommer arbejdsrutiner. Ved hyppigt behov for drift og vedligehold skal der 
støjdæmpes, så driftsoperatørernes arbejdsopgaver kan udføres uden behov for 
værnemidler i relation til støj (høreværn mv). 

3.1 Under design og projektering 
Den projekterendes pligter i relation til arbejdsmiljøet varetages af HOFORs 
Arbejdsmiljøkoordinator. De projekterende skal dog sikre, at de valgte løsninger opfylder gældende 
lovgivning herunder arbejdsmiljølovgivningen. 

HOFORs projektleder skal sikre, at følgende aktiviteter gennemføres: 

 Udpegning af en arbejdsmiljøkoordinator:  
I forbindelse med planlægning og opstart af design/projektering skal HOFORs 
arbejdsmiljøkoordinator først aftale opgavens omfang, så det fra starten af projektet sikres, at 
alle valg også tages under hensyntagen til arbejdsmiljø under såvel udførelse som senere 
drift.  
 
Risikovurdering af opførelsen af vandværket (udførelsesfasen): 
HOFORs arbejdsmiljøansvarlige skal sammen med projektlederen facilitere gennemførelsen 
af en skriftlig arbejdsmiljømæssig risiko-identifikation for udførelsesdelen. Målet er at 
dokumentere, at de valg der er gjort undervejs ift. valgte arbejdsmetoder, tidsplanen og 
rækkefølge mv. er gjort under hensyntagen til arbejdsmiljøet på byggepladsen.  
 

 Endvidere er det de projekterende, der har pligt til at inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren i 
god tid i forbindelse med f.eks. planlægning af byggepladsforhold, fastlæggelse af 
udførelsestidsplan og andre elementer, der skal indgå i arbejdsmiljøkoordinatorens 
udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). PSS udarbejdes af 
arbejdsmiljøkoordinatoren som den afsluttende del af projekteringsfasen, og skal bl.a. sikre 
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at de risici der er identificeret under ovennævnte risikovurdering overdrages til de udførende 
entreprenører.  
 

 Risikovurdering af det designede anlæg (driftsfasen): 
Som beskrevet i afsnit 1.4 udarbejdes der en HAZID-liste (en generel risikoidentifikation for 
det designede vandværk), der bl.a. omfatter risikovurdering i relation til arbejdsmiljøet for 
vandværket under den senere driftsfase. HAZID-listen anvendes af HOFORs 
arbejdsmiljøkoordinator til at sikre, at de evt. ændringer af design er indarbejdet samt at evt. 
nødvendige procedurer til risikoreduktion indarbejdes.  
 
Den projekterende forestår, i samarbejde med HOFORs driftsorganisation og 
arbejdsmiljøkoordinator, udarbejdelsen af procedure for sikring af delanlæg i forbindelse med 
vedligehold og service, populært kaldet LOTO procedure (log out tag out). 
 

 Afsluttende udarbejder HOFORs arbejdsmiljøkoordinator en samlet dokumentation for, at de 
projekterendes pligter i relation til arbejdsmiljølovgivningen under den senere driftsfase er 
overholdt.  
 

 Ved udbud skal følgende dokumentation for arbejdsmiljø vedlægges til de udførende: 
o Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 
o HOFOR Arbejdsmiljøregler (se ref. 8) 

3.2 Under udførelse og idriftsættelse 
I udførelsesfasen ajourfører HOFORs arbejdsmiljøkoordinator Plan for Sikkerhed og Sundhed, 
afholder sikkerhedskoordineringsmøder og mønsterrunderinger hver 14. dag og fører regelmæssigt 
tilsyn med arbejdsmiljøet på byggepladsen. 

Ved særligt farligt arbejde er reglerne, at den udførende entreprenør skal udarbejde en 
risikovurdering, der omfatter arbejdsmiljøforhold ved særligt farligt arbejde. Vurderingen skal 
beskrive alle særlige risici forbundet med arbejdet, samt en arbejdsprocedure for hvert enkelt særligt 
farligt arbejde. Det skal af procedurerne fremgå, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de 
enkelte aktiviteter, samt hvilke metoder, materiel, sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler som 
anvendes. Arbejdsmiljøkoordinatoren gennemfører tilsyn der sikrer, at ovennævnte gennemføres i 
god tid, inden farlige arbejder gennemføres. 
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4 Krav til produceret vandkvalitet 

4.1 Krav til produceret drikkevand 
Drikkevandet skal overholde Miljøministeriets gældende Drikkevandsbekendtgørelse samt 
drikkevandskvalitetskriterier. Af hensyn til overholdelse af disse krav hos forbrugerne har HOFOR 
opstillet følgende krav som vandværker efter nybygning, ombygning, renovering skal kunne 
overholde se Tabel 4-1.  

Tabel 4-1: HOFORs krav til drikkevandkvalitet ab vandværk 

Parameter Enhed Vandkvalitetskrav Kontrolsted 
Jern mg/l < 0,05 afgang vandværk 
Mangan mg/l < 0,01 afgang vandværk 
Ammonium mg/l < 0,025 afgang vandværk 
Nitrit mg/l < 0,005 afgang vandværk 
Natrium mg/l < 160 afgang vandværk 
Opløst ilt mg/l > 8,5 afgang vandværk 
Turbiditet FTU < 0,3 afgang vandværk 
Kimtal ved 22°C kim/ml < 50 afgang vandværk 
Metan mg/l < 0,01 efter iltning 
Svovlbrinte mg/l < 0,01 efter iltning 

 

I tilfælde af dimensionering af avanceret vandbehandling (fjernelse af miljøfremmede stoffer eller 
f.eks. fjernelse af nikkel eller arsen) skal den gældende drikkevandsbekendtgørelse overholdes og 
HOFOR vil vurdere, hvad de specifikke skærpede krav skal være. 

HOFOR opstiller også målsætninger for følgende korrosionsparametre afgang vandværk: 

 Langelier Saturation Indeks (LSI) over 0,0 
 Larson Skold Indeks under 1,2 

Laboratorieanalyser skal udføres af akkrediterede laboratorier med akkrediterede analysemetoder. 

4.2 Designkrav til specifikke procesenheder 
Der er i dette afsnit beskrevet, hvilke specifikke krav der stilles til design af procesenhederne for 
overholdelse af de resulterende vandkvalitetskrav ab vandværk. 

4.2.1 Designkrav til vand fra genbrug af skyllevand 
For skyllevand og lignende vandstrømme, der genanvendes via genbrugstankene, stilles der 
følgende krav efter genbrugsfiltrering:  

 Turbiditet < 2 FTU. 

Vandet skal UV desinficeres inden genbrug, se afsnit 7.5.2.3. 
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4.2.2 Designkrav til vand ud af pelletkolonner 
Der skal ved projektering og dimensioneringen tages hensyn til følgende øvrige parametre: 

 Hastighed i pelletkolonner:  
o Max. 40 m/time ved udløb fra toppen 
o Fleksibelt design: driftsområde 60-100 % af kapacitet – se afsnit 5 

 
 Indhold af suspenderet stof: 

o Turbiditet < 5 FTU 
o Suspenderet stof mindre end 3-5 mg/l 
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5 Krav til kapacitet og redundans 

5.1 Krav til kapacitet 
Vandværket skal som minimum opbygges med parallelle enheder i alle led, der angår 
procesanlægget. Vandværket skal designes, så én enhed i hvert procestrin kan være ude af drift 
uden, at dette påvirker produktionskapaciteten negativt.  

Anlægget skal kunne producere drikkevand både med og uden blødgøring. 

Blødgøringsanlægget dimensioneres til en kapacitet svarende til indvindingstilladelsen. I forhøjet 
drift og beredskabsdrift kører blødgøringsanlægget på fuld kapacitet. Resten af vandet bypasses 
med en resulterende hårdhed på mere end 10 °dH. Designmålet for vandets hårdhed er på 10 °dH, 
og designmålet for kalkfældningspotentialet ved 90 °C beregnet med PHREEQC er på ≤ 0,7 mmol/l 
fra afgang vandværk i normal drift (ref. 9), se Tabel 5-1.  

Tabel 5-1: Krav til produktionskapacitet og til rentvandskvaliteten og vandets hårdhed i afgang værk 

Drift Krav til blødgøring Øvrige vandkvalitetskrav 

Normal-typisk 10 °dH 
CCPP90 ≤ 0,7 mmol/l 

HOFORs drikkevandskrav + 
Drikkevandsbekendtgørelsen 

Normal-max (svarende til 
indvindingstilladelsen) 

10 °dH  
CCPP90 ≤ 0,7 mmol/l 

HOFORs drikkevandskrav + 
Drikkevandsbekendtgørelsen 

Forhøjet Ikke krav til blødgøring HOFORs drikkevandskrav + 
Drikkevandsbekendtgørelsen 

Beredskab Ikke krav til blødgøring Drikkevandsbekendtgørelsen 
 

Normal-typisk drift er det flow i m3/time, der typisk produceres af Værket (forventet inden for den 
kommende korte årrække). 

Normal-max drift svarer til det flow i m3/time svarende til indvindingstilladelsen fra de samlede 
kildepladser tilknyttet Værket (og vil typisk svare til den maksimale produktion indenfor HOFORs 
planperiode).  

Forhøjet drift er en situation, hvor indvindingstilladelserne kan overskrides, og hvor der ikke er 
blødgøringskrav, men hvor HOFORs vandkvalitetskrav skal overholdes. Et værk kan maksimalt 
være i forhøjet drift i en måned og produktionen vil derfor senere på året være reduceret tilsvarende, 
så indvindingstilladelsen overholdes på årsbasis. 

Beredskabsdrift er en nødsituation, hvor indvindingstilladelserne, blødgøringskrav og HOFORs 
drikkevandskvalitetskrav ikke nødvendigvis overholdes, men drikkevandsbekendtgørelsens krav 
stadig overholdes. Et værk kan maksimalt være i beredskabsdrift i en uge og dette vil kendetegne 
en situation hvor et eller flere værker er ramt af uforudsete hændelser der medfører tab af 
produktions- og/eller indvindingskapacitet. 
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5.2 Krav til redundans 
Af hensyn til design af anlæg med tilstrækkelig høj forsyningssikkerhed etableres nye anlæg med 
redundans iht. nedenstående regler: 

 Blødgøring: 
N kolonner, hvor N-1 kolonner har kapacitet til behandling af det fulde vandflow ved normal-
max drift.  

 Iltning: 
N enheder, hvor N-1 enheder har kapacitet til behandling af det fulde vandflow ved 
beredskabsdrift.  

 Mellempumpning:  
I tilfælde af mellempumpning efter iltning skal pumperne på hver linje kunne behandle det 
fulde vandflow ved beredskabsdrift.  
Dvs. med N pumper i alt og to linjer, skal N/2 pumper kunne pumpe det fulde vandflow ved 
beredskabsdrift.  

 Filtrering: 
Filteranlægget skal dimensioneres med N enheder, hvor N-n enheder har kapacitet til 
behandling af det fulde vandflow ved beredskabsdrift, og hvor n er det højeste antal enheder 
der kan være under returskylning. 

 Rentvandsbeholder: 
Rentvandsbeholderen skal have et effektivt volumen svarende til HOFORs krav (Plans 
beregnede kravværdier). Der skal være min. to beholdere og det samlede volumen skal 
fordeles ligeligt mellem beholderne.  
Der skal laves en analyse der garanterer, at beholdervolumenet kan sikre en tilstrækkelig 
forsyningssikkerhed i det samlede distributionssystem. I beregningerne skal der tages 
hensyn til det interne vandforbrug til bl.a. filterskylning mv. 

 Trykpumper og UV: 
UV-anlægget og trykpumperne skal dimensioneres med N enheder, hvor N-1 enheder har 
kapacitet til behandling af det fulde vandflow ved beredskabsdrift for udpumpning. 

Af hensyn til forsyningssikkerhed er der også krav til linjeføring gennem anlægget. Der skal være 
tværgående manifolde efter de fleste behandlingstrin, dog med ventiler, så man ved forurening kan 
køre klassisk seriel linjeføring ved at lukke ventilen eller ved at koble en procesenhed ud, da der er 
ventilerne på begge sider af alle store komponenter, og ellers normalt køre paralleliseret linjeføring 
ved at åbne ventilen på den tværgående manifold. Der vises et eksempel Figur 5-1. 
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Figur 5-1: Eksempel på linjeføring og opdeling af manifold i HOFORs nye Værker. 
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6 Bæredygtighed 

6.1 Generelt 
Bæredygtighed indgår som en vigtig del af HOFORs værdigrundlag og skal indgå ved valg af 
løsninger under design og projektering. Målet er, at gennemføre bæredygtige projekter i en 
balanceret afvejning i forhold til konsekvenser for økonomi og tid.  

HOFOR har ikke krav om, at nye byggerier certificeres som bæredygtige, men under projekteringen 
skal valg i relation til bæredygtighed dog dokumenteres ved nybygning og ved større 
renoveringsprojekter. 

Byggeriet skal planlægges med en så høj bygbarhed som muligt, for at reducere risikoen for spild. 
Hertil kan 3D-modellen af anlægget anvendes til at sikre en så god proces for udførelsen som 
muligt, da dette vil have væsentlig indflydelse på bæredygtigheden under opførelsen af anlægget. 

Eksempel på dokumentation kan udleveres af projektlederen (ref. 10). 

Tiltag for forøgelse af projekternes bæredygtighed skal, når disse har større konsekvens for tid, 
økonomi eller kvalitet, beskrives og analyseres i et kortfattet notat med en samlet business case for 
det aktuelle tiltag. Kompetencen for beslutning af tiltaget følger HOFORs prokuraregler, hvorfor 
større tiltag som udgangspunkt skal foreligges den aktuelle Styregruppe for godkendelse. Dermed 
sikres forankring af de tiltag til forøgelse af bæredygtighed der til- og fravælges under projekterne. 

Vurdering af et forslag til forøgelse af bæredygtighed følger nedenstående arbejdsprocedure: 

 Indledende screening: Screeningen bør foretages i den tværfaglige projektgruppe så flere
ideer kommer i spil. Hvis denne screening er positiv udarbejdes der et beslutningsgrundlag.

 Beslutningsnotat med en tilhørende business case. Hvis denne business case viser en
fordyrelse af projektets totaløkonomi kan projektledelsen sammen med projektchefen træffe
valg om de enkelte bæredygtighedsaktiviteter inden HOFORs prokura regler. Tiltag der
overskrider disse rammer skal besluttes af den aktuelle Styregruppe.

 Opdatering af liste over ”bæredygtighedstiltag”. Af denne liste fremgår samlet økonomi for de
valgte tiltag til øget bæredygtighed med dokumentation hvilke tiltag der er fravalgt og hvorfor.

Der er i de enkelte afsnit herunder beskrevet en række målsætninger for at øge bæredygtigheden 
ved nybygning og/eller renovering af HOFORs vandværker.  

6.2 Levetid af materialer og komponenter 
Det er vigtigt, at bygningerne har en høj levetid og i hvert fald lige så høj som procesanlægget, og at 
der vælges materialer, der giver en så lav totalomkostning set over anlæggets forventede levetid 
som muligt. Til betragtning af totaløkonomien skal der anvendes en samlet forventet levetid af 
vandværket på > 75 år. Der skal derfor, som udgangspunkt, anvendes materialer, der giver 
minimum af vedligehold. 
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Herudover ønskes designet efter materialer, der opfylder HOFORs krav til levetider, som angivet i 
Tabel 6-1. 

Tabel 6-1: Krav til levetider for bygningsdele 

Komponent Minimumslevetid 
Bærende konstruktioner  75 år 
Betonkonstruktioner over og under jord 75 år 
Ledninger i jord 75 år 
Trapper og gallerier 50 år 
Facadeelementer og tag 40 år 
Døre og vinduer 40 år 
Vejbelægning 20 år 

 

Det er forudsat, at der benyttes udstyr og teknik af høj kvalitet og med lang levetid. Ved projektering 
skal der tilstræbes lang levetid for maskinekomponenter, som angivet i Tabel 6-2. 

Tabel 6-2: Ønsket levetider for maskinkomponenter 

Komponent Minimumslevetid 
Pumpeanlæg 30 år 
Rør- og smedearbejder 30 år 
Instrumentering 15 år 
Ventiler 30 år 
Aktuatorer 15 år 
Blæsere og kompressorer 15 år 
Øvrige komponenter 30 år 

6.3 Vedligehold  
En væsentlig del af den samlede miljøbelastning af et byggeri kan henføres til bygningernes 
løbende vedligehold, herunder rengøring.  

Bygninger skal indrettes, så de er lette at rengøre med let tilgængelige gulvflader, med lukkede 
konstruktioner, der ikke kan fungere som støvsamlere samt lysarmaturer og lign., der let kan 
rengøres. Lysarmaturer skal placeres, så de er tilgængelige for skift af lyskilder  

Bygninger skal udformes så de kræver lavt omfang af løbende vedligehold, og således at service og 
vedligehold let kan udføres. 

6.4 Energiforbrug  
Der ønskes etableret anlæg, der gør, at procesanlægget kan forsynes med egenproduceret el f.eks. 
vha. solceller og lign. Som øvrige bæredygtighedstiltag skal dette analyseres og dokumenteres via 
en business case, der danner grundlag for beslutningen af, om tiltaget skal implementeres eller ej. 
Ved fravalg af solceller skal bygningerne eller udenomsarealer indrettes, så der senere er mulighed 
for montage af solcelleanlæg.  
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Der skal være lavt energiforbrug til lys og opvarmning af bygninger. Bygninger skal indrettes med 
lysarmaturer med LED teknologi.  

Bygningernes opvarmede rum skal isoleres svarende til Bygningsreglementets krav, mens de 
uopvarmede rum skal isoleres for frostsikring. Opvarmningen af værkets opvarmede rum skal om 
muligt foretages ved varmeveksling. På anlæg med central blødgøring baseret på lud der leveres i 
50 % koncentration (men opblandes til 25 % on-site) skal den overskydende varme anvendes som 
energikilde til opvarmning af vandværkets opvarmede rum. På andre vandværker kan der 
varmeveksles med rumluften f.eks. i rummet for rentvandsbeholderne eller lignende, således at 
rummet holdes koldt men dog frostfrit.  

Der skal være mulighed for opvarmning af de uopvarmede dele af anlægget (filterrum, beholderrum, 
NaOH-rum osv.) med ekstern varmekilde, i tilfælde af at anlægget nedlukkes på kolde vinterdage, 
således at disse rum kan holdes frostfrie. 

En stor del af procesanlæggets samlede miljøbelastning er forbundet med den pumpeenergi der 
skal anvendes til at løfte/trykke vandet igennem procesanlægget. Procesanlæggets hydrauliske tab 
skal gennemregnes og det skal sikres, at der opnås et så lavt tab som muligt. Der vælges 
komponenter herunder pumper med så høj virkningsgrad i hele driftsområdet som muligt. 

6.5 Vand og kemikalie forbrug 
En væsentlig del af blødgøringsanlæggets miljømæssige aftryk er forbrug af NaOH og CO2. 
Anlægget skal designes, så det under såvel idriftsættelse samt under drift er muligt løbende at sikre, 
at blødgøringsprocessen forløber med et så optimalt forbrug af NaOH og af kuldioxid som muligt (da 
disse kemikalier udgør langt det største forbrug samlet set). Der gennemføres detaljerede test under 
idriftsættelse for fastlæggelse af doseringskurverne. Styring skal indrettes, så der automatisk gives 
alarm, hvis forbruget skrider uden for acceptområdet. 

Der skal også fokuseres på de to væsentligste spildstrømme hhv. skyllevand fra returskylning af 
filtre og dræning af kalkpiller. Den største strøm af processpildevand kommer fra returskylning af 
filterne. Denne mængde reduceres fra ca. 5 % til under 0,5 % ved genanvendelse af skyllevand. 
Dette kræver, at skyllevand opsamles og dekanteres i hygiejniske beholdere på vandværket, og 
herfra genbruges via et filteranlæg med en hygiejnisk barriere i form af UV, inden vandet blandes før 
hovedfiltrering. Hele anlægget skal være udført med hygiejnisk design svarende til kravene for det 
øvrige vandværk.  

Den næststørste mængde processpildevand kommer fra dræning af kalkpillerne. Dette drænvand 
skal opsamles og genbruges sammen med skyllevand. Dette kræver, at kalkpillesiloerne indrettes 
hygiejnisk med de krav, som gælder for Rød Zone. Endvidere kræver dette, at der udarbejdes 
procedurer for drift og vedligehold af kalkpillesiloer, der sikrer en altid høj hygiejnestandard samt 
sikrer gode procedurer ved rengøring/vedligehold af siloanlæg. 

Der skal gennemføres tiltag, der reducerer vandspildet under idriftsættelsen af anlæggene. Dette 
kan gennemføres ved at udarbejde detaljerede og operationelle planer for hvordan idriftsættelsen 
kan gennemføres mest effektivt, herunder hvordan tidsperioden hvor der udledes vand til recipient, 
kan reduceres. Endvidere skal mulighederne for genbrug af indkøringsvand vurderes. 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 

 

VAV 101, Kravspecifikation Vandværker, version 5  Side 24 af 80 
13.12.2019 
   

6.6 Måling af internt vandforbrug 
Vand til internt vandforbrug måles efter hovedafgangsmåler og kan på denne måde opgøres og 
fratrækkes for korrekt opgørelse af umålt forbrug. Det interne vandforbrug samles på et rørsystem. 

Vand til internt procesvand måles før hovedafgangsmåler og indgår til opgørelse og optimering af 
almindeligt vandspild i vandbehandlingsprocessen. Dette system samles som et system. 

De vandstrømme der føres til kloak, skal registreres vha. flowmåler i målerbrønd (f.eks. 
kloakpumpebrønd) inden udledning til offentlig kloak, således at udledning til kloak registreres og 
kan afregnes med det lokale forsyningsselskab. 

Ud over udledning til kloak, er der udledning til recipient fra skyllevandsbassinet i form af 
overskydende dekanteret vand fra opkoncentrering af skyllevandsslam. Denne udledning måles 
ikke. 

6.7 Klimasikring  
Bygninger skal indrettes med høj sikring mod ændret klima og skal have indvendigt terrændæk der 
er hævet min. 10 cm over omgivende terræn. Bygninger skal herudover indrettes klimasikrede med 
sikring mod oversvømmelse ved kraftig regnhændelser og/eller oversvømmelse fra nærliggende 
søer/åer og lign. herunder sikret mod stigende grundvandsspejl, hvorfor skybrudssituationer 
analyseres og vurderes. 

Regnvand skal opsamles lokalt og forsinkes eller nedsives om muligt lokalt (idet dette dog ikke må 
udgøre et problem for de lokale kildepladser), med nødoverløb til recipient. 

6.8 Genanvendelse  
6.8.1 Eksisterende værker  
En varierende del af de eksisterende værker skal nedrives under eller efter byggeriet. Der bør derfor 
fokuseres på, hvordan byggematerialer herfra kan genanvendes på ”højest mulige værditrin” enten i 
det enkelte byggeri eller hos andre aftagere.  

Mursten fra de gamle værker skal om muligt genanvendes til byggeriet – primært ved 
genanvendelse af mursten, sekundært ved nedknusning til vejfyld og lign. Hvis dette ikke kan lade 
sig gøre bør mulighed for afsætning til andre aftagere undersøges. 

Beton fra de gamle værker skal om muligt nedknuses lokalt og anvendes som erstatning for 
grus/sten til f.eks. befæstede arealer, veje og lign. Endvidere bør muligheden for genanvendelse af 
beton til selve byggeriet undersøges. 

6.8.2 Ombygning af kommende værker  
Klimaskærmens konstruktion skal gerne have en konstruktionsmetode, der gør en evt. senere 
tilbygning let, idet der kan optræde senere behov for ombygning af anlæggene.  

Klimaskærmen skal udføres med en konstruktion, der gør, at den så vidt muligt kan 
ombygges/udbygges senere uden store ændringer.  
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Bygningen skal indrettes, så den er mest mulig uafhængig af procesanlægget, og således at 
procesanlægget let kan ombygges senere med udskiftning til anden teknologi (omfanget af 
procesanlæg der er koblet til bygningen skal være minimalt). I designet af bygningen skal det 
indtænkes, at evt. filtre og tanke skal kunne skiftes gennem demonterbare tag- eller vægelementer. 

Ledninger i jord under bygningen herunder afløb skal let kunne udskiftes ved evt. ændring af 
procesanlægget, f.eks. ved etablering af rørkældre og lign., hvori rør føres ind til procesanlægget, 
og med lille omfang af indstøbte rør i gulve/vægge mv.  

6.8.3 Nedrivning af kommende værker 
Konstruktionen skal indrettes, så den let kan nedrives/skilles ad, når bygningens levetid er udtjent, 
med let mulighed for kildesortering, og anvendelse af materialer egnet for genanvendelse.  

Der skal foreligge en klar plan for, hvordan værkerne efterlades med eksempelvis beskrivelse af 
omfang af nedrivning, omfang af fjernelse af installationer i jord, omfang af øvrig oprydning. Ved de 
enkelte projekters afslutning skal ovennævnte plan være fulgt, således at der ikke ”nogen 
hængepartier” fra de gamle værker.  

6.8.4 Høj genanvendelse og nytteværdi af restprodukter 
Der skal fokuseres på hhv. produktionen af kalkpiller (den største produktion af restprodukt) og 
produktionen af skyllevandsslam (den næststørste produktion af restprodukter). 

Blødgøringsanlæggets skal designes således, at der uden ombygning senere kan skiftes til kalk 
som podemateriale (som erstatning for sand). Dette betyder at såvel kalkpillesiloer som siloanlæg 
for podemateriale, transportsnegle og tilhørende udstyr skal designes så det kan anvendes til såvel 
sand som kalk. 

Kalkpille siloanlæg skal indrettes så der er mulighed for at skifte modtager uden at dette kræver 
ombygning af siloanlæg mv. 

Skyllevandsslam skal opkoncentreres i en slamkoncentreringstank for reducering af slammets 
vandindhold, og dermed for reducering af miljøbelastningen forbundet med bortskaffelse af 
slammet. Slamkoncentreringstank skal forberedes for lokal afvanding med slampresse, således at 
der lokalt kan ske yderligere afvanding, i takt med at HOFOR får denne teknologi. 
Slamkoncentreringstank skal designes lukket således at der ikke tilføres fremmedlegemer til 
slammet, og indrettes så senere mulighed for nyttiggørelse som erstatning for jernklorid 
(flokkuleringsmiddel) på renseanlæg optimeres. Der kan opnås mulighed for denne bortskaffelse 
når/hvis denne teknologi færdigudvikles. 
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7 Vandværkernes procesenheder 
I de enkelte afsnit herunder er de enkelte procesenheder beskrevet i den rækkefølge, der vil være 
normalt forekommende på HOFORs regionale vandværker. Afvigelser herfra kan forekomme f.eks. 
ændret rækkefølge eller anvendelse af andre procesenheder f.eks. pga. lokale forhold som indhold 
af opløste gasser, indhold af miljøfremmede stoffer mv. 

Med hensyn til blødgøringsanlæg er det besluttet at der bruges pelletmetoden med NaOH på de 
regionale Værker. Dette valg kan kun afviges hvis lokale forhold som råvandskvaliteten 
nødvendiggør dette for overholdelse af krav til vandkvalitet – se afsnit 4. For de lokale værker er der 
metodevalgfrihed, da metoder som membranfiltrering, ionbytning, elektrolyse, PAS m.m. kan være 
mere relevante. Det er derfor mulig at afvige fra afsnit 7.2 og 8 samt rækkefølgen af 
behandlingsprocessen. 

På grund af det ofte meget begrænsede tilgængeligt areal på de lokale værker, og deres mindre 
vandproduktion, kan der også accepteres afvigelser på de lokale værker i forhold til krav til 
redundans, tilstedeværelse af genbrugsanlæg og udformning af rentvandsbeholder. Særligt 
råvandskvalitet kan medføre at det vil være nødvendigt at afvige fra den angivne standard 
filteropbygning, idet en anden type eller højde af filtermateriale kan være nødvendig. 

7.1 Indløbsbygværk 
Der skal ved råvandsindløbet etableres et bygværk for manuelt udtag og opsamling af 
rensesvampe. Det skal være muligt, at aflede det snavsede skyllevand direkte til skyllevandsbassin. 
Der henvises til HOFORs tegning (bilag 1).  

Nedenstående overordnede komponenter indgår i indløbsbygværket:  

 Modtagestation (grisefange), en per råvandsledning 
 Rustfri stålrør, flanger, bolte, møtrikker og skiver 
 Overgangsflange fra PE- til stålrør 
 Bæringer 
 Ventiler og kontraventiler 
 Instrumenter 
 Spuleslanger og koblinger 

Mest muligt af indløbsbygværket skal udføres i rustfrit stål. 

7.2 Blødgøring i pelletkolonner 
Blødgøring af drikkevand med pelletmetoden etableres på Værkerne med det formål at blødgøre 
vandet til det ønskede hårdhedsniveau. Blødgøringen af råvandet (dvs. det vand der indvindes og 
behandles på vandværket) foregår i en række pelletkolonner, placeret på gulvet. Ud over selv 
pelletkolonnerne indgår nedenstående overordnede komponenter til kolonner: 

 Låg med udluftning og skueglas 
 Flangesamlinger af 3-delt kolonne inkl. pakning 
 To mandedæksler med davit i kolonnesiden 
 Tilslutninger med diverse afslutninger f.eks. flanger mv. 
 Spildbakker med låg 
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 Dysebund
 Instrumentering

7.2.1 Kolonner i rustfrit stål 
Kolonnernes skal laves i rustfrit stål. Levetid for kolonner skal være 30 år +. 

Kolonnerne leveres 3-delte med flangesamlinger. Deling udføres af hensyn til senere let demontage. 
Kolonnerne skal være udført, så løft kan finde sted ved montage og senere demontage. Kolonnerne 
udføres med skrå bund med fald mod indløbssiden.  

Der skal være 4 tryktransmittere placeret på kolonnens svøb til overvågning af differenstryk over 
dysebund, samt pellets. De skal placeres under dysebund, samt 50, 90 og 250 cm over dysebund. 
Der skal også være flanger til placering af ekstra tryktransmittere ved 1,5 m, 2 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 
4,5 m og 5 m over dysebund hvis muligt. 

7.2.2 Kolonne låg 
Af hensyn til DDS skal kolonnerne leveres med tætsluttende/støvtæt overdækning/dæksel i et let 
materiale, så kravene til arbejdsmiljø overholdes. Låget skal kunne løftes af med kran og placeres 
oven på låg på kolonnen ved siden af. Der skal være et tætsluttende oplukkeligt låg til inspektion af 
udløbskassen med 2 stk. snapkoblinger. Overdækningen har til formål at være en hygiejnisk 
barriere mellem rød og gul zone. Låget skal endvidere udformes, således at flytbare 
måleinstrumenter nemt kan monteres. Gennemføringer for slanger, måleinstrumenter, ledninger 
m.v. skal være udført med forskruninger eller tilsvarende tætte gennemføringer.

I låget monteres ånderør påmonteret ePM1 60 % luftfilter iht. ISO 16890, og der monteres også 
følgende med tætte gennemføringer:  

 Ultralydsmåler (placeres i centreret DN 150 flange)
 Turbiditetsmåler (placeres i DN 150 flange)
 Skueglas i hærdet floatglas med en lystæt svingbar afdækning

7.2.3 Dæksler i kolonneside/mandehul 
Der skal være mandehul over og under dysebund for adgang til udskiftning af dyser. Dæksler skal 
principielt være hængslede, som vist i nedenstående Figur 7-1. Entreprenøren står for 
dimensionering af davits og beslag. 
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Figur 7-1: Demonterbar endebund og mandehul med davit. 

7.2.4 Rensning af pelletkolonne 
Kolonner forberedes for CIP, selvom dette ikke forventes at skulle gennemføres, da metoden for 
rensning baseres på højtryksspuling. Rensning af kolonner forventes gennemført med en frekvens 
på et til to år og foregår typisk med manuel frigørelse af kalkflager med hammer, efterfølgende 
fjernelse af de resterende kalkaflejringer med roterende højtryksspuling og rensning af 
overløbsrenden for kalkaflejringer med manuel højtryksspuler. Processen med rensning af kolonner 
er dokumenteret i bilag 3.  

Der skal laves et sikkerhedsgitter til at lægge på toppen af kolonnen for at sikre mod fald (efter 
gældende standarder) under rensning af pelletkolonne, se Figur 7-2. Sikkerhedsgitteret udføres i 
rundjern med en maskestørrelse på 100 x 100 mm. Den skal være todelt. Alle samlinger i nettet skal 
svejses sammen. Kanten udføres af fladjern, som ligger parallelt på indersiden af Thomson Weir 
kanten. Afstivningen i midten udføres i rustfrit vinkeljern. I midten af risten skal der udføres et 
firkantet hul, så en evt. faldsikring kan installeres selvom risten er lagt på kolonnen. Indvendige mål 
på dette hul er 200 x 150 mm. Selve risten skal ligge på Thomson Weir kanten seks steder. Disse 6 
steder skal kunne fastspændes med 10 mm bolte.  
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Figur 7-2: Sikkerhedsgitter til toppen af kolonnen for at sikre mod fald under rensning af pelletkolonne. 

7.2.5 Dosering af NaOH 
Tilsætning af NaOH skal udføres som indstikslanser og de skal kunne skiftes under drift af 
kolonnen. Indstiksarrangementet er bygherreleverance og skal udføres som et indstiksrør med 
kugleventil og omløber for tætning mellem lanse og indstiksrøret. Indstiksarrangementet skal være 
robust og betjeningsvenligt. Det skal udføres i rustfrit stål. 

Der skal være nok doseringspunkter, typisk 4 stk., i hver kolonne for at sikre en korrekt opblanding 
af NaOH med vandet. Der skal være ekstra indstiksarrangementer på kolonnen til montering af 
supplerende dyser. 

Der skal være spildbakke på kolonnen til opfang af dryp fra lanser og koblinger. Spildbakker udføres 
i PP med låg i klar PVC med håndtag og skal kunne aflåses. 

Der skal være mulighed for automatisk rensning af doseringssystemet med ionbyttet vand for at 
undgå eksponering med NaOH ved service.  

7.2.6 Dyser i dysebund 
Skal give en jævn fordeling af vand i kolonnen uden et for stort tryktab. Dyserne skal sikre, at der 
ikke sker tilbageløb af mikrosand og pellets, og de skal være lette at skifte. Dyserne skal være i PP 
med pakning i EPDM.  

7.2.7 Dysebund 
Kolonnerne skal udføres med dysebund. Ved dimensionering af dysebund skal belastning af 
dysebund beregnes som fuld vandhøjde samt 4 meter mikrosand over dysebund. Der skal 
dimensioneres for tilfælde, hvor vandet under dysebunden drænes og vandet over dysebunden ikke 
tømmes af. Dysebunden skal udformes som en selvbærende konstruktion eller med maksimalt én 
understøtning. 

Dysehullerne skal fordeles jævnt over hele bundarealet. 
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Pelletudtagning skal foregå gennem dysebunden. Der laves huller i bunden, hvorigennem der 
tilsluttes rør, som føres til undersiden af dysebunden og ud gennem kolonnesiden, og afsluttes med 
ventiler. Der etableres 0,5 – 2 udtagningssteder per m2 tværsnitsareal, typisk 3 udtagningssteder, 
som placeres således, så de hver dækker et ens delareal af det samlede beholderareal.  

Dysebunden skal være helt plan og fastgøres horisontalt i kolonnerne. Maks. afvigelse på planhed 
og vandrethed ± 2mm (totalt). 

7.2.8 Bundkammer 
Kolonnerne skal udføres med skrå bund i bunden af bundkammeret. Hældningen på bunden skal 
være 0,74 %. Hældningen hælder over mod bundaftapningen. Bunden udføres så der kan 
understøbes under hele bundpladen. Der udføres 1 stk. 8 mm hul under bundpladen på det højeste 
sted, så luft kan slippe ud ved understøbning. Udover DN 100 tømmeventil udføres der også 1” 
tømmeventil på laveste punkt over bunden for at det er muligt at dræne bunden helt. 

7.3 Iltning 
Al procesluft skal filtreres med filtertype minimum ePM1 60 % iht. ISO 16890, og der skal være let 
adgang til udskiftning af luftfilteret. Iltning skal foregå i lukket enhed. Iltningen af råvandet foretages 
efter blødgøringsprocessen, dog med mulighed for at bypasse pelletkolonnerne og i stedet ilte 
råvandet direkte. Denne mulighed skal bruges når blødgøringen ikke er i drift. 

Støj til omgivelser fra maskiner, komponenter m.v. må ikke overskride grænseværdier angivet i de til 
en hver tid gældende kommunale lokalplan, maskindirektivet og bekendtgørelser.   

Nemhed og ergonomi ved rengøring af iltningsenheden skal indtænkes ved projekteringen.  

Til- og afledning af luft skal udformes, således at kondens- og regnvand ikke kan forurene 
drikkevandet, desuden skal de sikres mod indtrængen af insekter og gnavere og tilførsel af væsker 
(terror). Luftudsugning/indsugning må ikke etableres i nærheden af afløbsinstallationer. Der 
etableres en overløbsledning fra rentvandsbeholderen, der sikres med en tætsluttende kontraventil 
for sikring mod tilbageløb og dårlig lugt, samt en kontraklap ved udløbet for sikring mod 
indtrængning af dyr og insekter. 

Ved mekanisk beluftning skal det sikres, at luftkompressorerne opfylder krav beskrevet i ref. 7. 
Luftmængden skal måles med flowmåler, der placeres let aflæselig. 

Med hensyn til valg mellem kassette iltning (f.eks. Coplator-iltning) og tryksat iltning (f.eks. Oxydator-
iltning) er følgende gældende:  
 

 I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at etablere mellempumpning og/eller hvor kassette 
iltning kan etableres uden væsentlig tab af energi, vurderes denne teknologi at være teknisk-
økonomisk mest fordelagtig, som følge af større robusthed og lettere drift og service.  

 Der kan vælges tryksat iltning, hvis der ved denne løsning kan undgås mellempumpning.  

Hvis tryksat iltning vælges, er det vigtigt at service af udluftningsventilen (der sikrer løbende 
udluftning af den overskydende indblæsningslut) kan udføres uden indvendigt arbejde, og at service 
af diffusere kan udføres under gode arbejdsforhold. Dette vil kræve ændret design ift. det anlæg 
med tryksat iltning der er etableret på Værket ved Marbjerg. På samme måde skal design af 
platforme og trapper ved kassette iltning optimeres, så service kan udføres under gode 
arbejdsmiljømæssige forhold. 
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7.4 Filtrering  
Efter blødgøring og iltning filtreres vandet igennem en række parallelt koblede trykfiltre. Filtrering 
skal foregå i lukkede dual-media filtre, som omfatter: 

 Ventiler 
 Magnetventiler 
 Instrumenter 
 Prøvehaner 
 Ånderørsfiltre 
 Rør 
 Bæringer 
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system  

Filtrene skal dimensioneres efter værkets produktion og råvandskemien. Anlægget indrettes, så der 
sikres ensartet hydraulisk belastning af de enkelte filtre på hver proceslinje. Fordelingen skal kunne 
styres og reguleres efter flowmålere – fordeling alene baseret på symmetrisk rørføring og lignende 
accepteres ikke. Filtrene skal kunne tømmes for vand via et bundventilsystem, hvorpå der kan 
påmonteres en fleksibel slange. 

7.4.1 Beholder i rustfrit stål 
Filtrenes beholder skal udføres i rustfrit stål. 

Filtrene skal dimensioneres efter 3 bar tryk. Endebunde udføres som Klöpperbund.  

Filtrene skal udføres med 4 mandedæksler i hvert filter: en i nederste Klöpperbund, to i svøbet (en 
over dysebunden og en over filtermateriale) og en i den øverste Klöpperbund. Alle mandedæksler 
skal udføres med davit for let håndtering ved service. 

Filtrene skal udføres med skueglas med lys midt i øverste Klöpperbund og med let adgang til 
mandehulsdæksler samt nem demontage af hængslede dæksler, som skal indtænkes i 
projekteringsfasen. Skueglasset placeres så det er muligt med indkig fra repos. For at forhindre 
algevækst skal skueglas forsynes med en lystæt svingbar afdækning. 

Arbejdsprocesser for vedligehold af filtrene skal indtænkes i udformningen (husk at lyskildeskift ikke 
må ske i rød zone). 

Overvågning af filtre skal indrettes med kameraovervågning tilsluttet til SRO-anlægget, så man via 
SRO-anlægget visuelt kan følge returskylning osv. 

Filtrene udføres med løfteøjer af hensyn til transporten og senere håndtering. Disse skal 
dimensioneres, så det er muligt at håndtere filtrenes fulde nettovægt i dem, enten ved løft i de 
øverste løfteøjer eller ved løft i løfteøjer på siden. Filtrene skal både kunne løftes horisontalt og 
vertikalt. Benene skal kunne tåle løft med kun én kran (dvs. uden bundløft fra ekstra kran).  

Der etableres tilslutninger med blokflanger langs filterbeholderne med indvendigt net, for at holde på 
filtermaterialet ved eftermontage af prøvehane i svøbet på hvert filter. Antallet af tilslutninger er 
afhængigt af antallet af filtermateriales lag og deres tykkelser. Tilslutningerne skal bruges til at 
kunne sætte prøvehanerne på. De skal være fordelt i filtermaterialets højde, for at kunne udtage 
vandprøver ved bunden, midten og toppen af hvert filtermaterialelag. 

Der skal monteres niveaufølere i alle filtre for vandstandskontrol. 
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Anlægget skal udformes, således der er taget højde for evakuering af luftmængden ved 
filterskylning. Der skal monteres ånderør påmonteret ePM1 60 % luftfilter iht. ISO 16890. Funktionen 
af udluftningen af filterets top skal let kunne kontrolleres. 

Der etableres arbejdsforhold omkring toppen af trykfilterne med platforme og adgangstrapper, der 
sikrer gode pladsforhold og arbejdsstillinger ved service og vedligehold. 

Hver beholder skal forsynes med to mærkeskilt, en til specifikationer fra leverandør og en til 
HOFOR. Indholdet og specifikationer aftales med de projekterende. Der skal oprettes en 
”Beholderjournal”, som opbevares på værket. ”Beholderjournalen” skal indeholde oplysninger om: 

 Klassifikation af beholdere: Om beholderen er omfattet af ”Bekendtgørelse om anvendelse af
trykbærende udstyr”, jf. bekendtgørelse 100 fra Arbejdstilsynet.

 Data for beholderen: fremstillingsdato, tidligere behandlinger m.m.
 Beholderens stand, angivelse af tæringer m.m.

7.4.2 Dysebund 
Filtrene skal udføres med dysebund. Ved dimensionering af dysebund, skal dysebunden kunne 
klare lasten af sand og fuld vandhøjde over sig selvom rummet under dysebunden drænes, dvs. 
bunden dimensioneres for at der ikke er tryk på undersiden af dysebunden. Dysebunden skal 
udformes som en selvbærende konstruktion. Dysehullerne skal fordeles jævnt over hele 
bundarealet. 

Dysebunden skal være helt plan og fastgøres horisontalt i filtrene. Udformningen af 
understøtningerne af dysebund (afstivning fra dysebund til beholderens svøb og nedre endebund og 
beholderben) skal udføres, så der kan etableres en luftpude ved alle dyser i dysebunden. Det 
accepteres således ikke at der laves tværgående eller ringformede styrkeelementer, der forhindrer 
luftpudens dannelse ved alle dyser. 

Der skal bruges ekspanderende stilk dyser i PP (Polypropylen) med ca. 55 stk. dyser pr. m2. 

7.4.3 Filtermateriale 
Filtermaterialer skal være skarpkantede, vaskede og tørrede uden rester af organisk stof. Ved 
vaskeprocessen må der ikke tilsættes flokkuleringsmidler og vand der indgår i processen må ikke 
genbruges. Derudover skal det være hygiejniseret og varmebehandlet fra leverandør jf. DS/EN 
12904 for sand og DS/EN 12909 og DIN 19643 for antracit. Dokumentation for varmebehandling og 
for hygiejnisk håndtering er et krav.  

Følgende skal overholdes vedr. kvartssand: 
 Indhold af organisk materiale 0 %
 Intet indhold af fremmedlegemer
 Bakkemateriale (sømateriale accepteres ikke)

Der stilles følgende krav til Antracit-materialet: 
 Opfylder kravene beskrevet i afsnit 2.2.2

Ved levering af materialerne skal der samtidig leveres en sigteanalyse for det specifikke materiale, 
der dokumenterer ovenstående. Filtermaterialer skal leveres i lukkede sække, lukkede big-bags eller 
dokumenteret rengjorte tankbiler, dedikeret til hygiejnisk sandtransport. 

Der skal være plads nok mellem toppen af filtermateriale og udløb af skyllevand for at sikre, at der 
ikke skylles filtermateriale ud af filteret under filterskylning. 
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7.4.4 Filterskylning 
Filterskylningerne skal kunne styres efter tid, vandmængde og turbiditet. Der skal være mulighed for 
filtermodning med en recirkulationspumpe. 

Skyllevandspumperne forsynes med kompensator, afspærringsventiler, kontraventiler og 
manometre. Skylleluftblæsere skal udføres med trykmåler og flowmåler og skal opfylde krav 
beskrevet i ref. 7.  

Anlæg for returskylning af filtrene består af to kapselblæser og to skyllepumper til alle trykfiltre 
herunder filtrene ved genbrugsanlæg. Ved opfyldelse af dette krav opnås der forøget 
forsyningssikkerhed idet nedbrud af en af to nævnte komponenter (der anses som følsomme og 
udsat for slitage) ikke vil medføre fuldstændigt tab af den ene proceslinje af filteranlægget. 

Efterfølgende krav gælder: 

 Min. skyllevandshastighed 35 m/time, dog skal skyllevandhastighed skal være højere end
vandhastighed i toppen af pelletkolonnen.

 Min. skylleluftshastighed 60 m/time.

Skyllepumperne skal udlægges med minimalt energiforbrug og skal være frekvensregulerede 
således, at skyllevandsmængden kan tilpasses de aktuelle forhold. 

Kapselblæseren skal udlægges med minimalt energiforbrug, og skal være frekvensreguleret 
således, at skylleluftmængden kan tilpasses de aktuelle forhold. Kapselblæseren skal desuden 
være forsynet med et effektivt støjdæmpningssystem/lyddæmpende kabinet. Kapselblæsere 
placeres under størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser og skal som minimum 
overholde gældende krav til støj ift. området, som værket er placeret i. Luftindtag skal være forsynet 
med luftfilter (minimum ePM1 60 % iht. ISO 16890) samt tilbageløbssikring, så regnvand og 
lignende ikke kan tilføres rørsystemet. 

7.5 Skyllevandsbehandling 
Skyllevandet fra returskylning af trykfiltrene skal genbruges ved bundfældning af suspenderet stof i 
en genbrugstank, efterfulgt af filtrering af det klarede vand i genbrugsanlægget, inden det ledes retur 
til filteranlægget i hovedværket. Det bundfældede slam i genbrugstanken pumpes med jævne 
mellemrum til en separat slamkoncentreringstank, hvor det yderligere opkoncentreres ved 
dekantering og udløb ved gravitation af det overskydende vand. Slammet afhentes med slamsuger 
efter behov. 

7.5.1 Genbrugstanke 
Skyllevand fra filteranlægget føres frem til genbrugstanke. I genbrugstankene bundfældes det 
suspenderede stof i skyllevandet. Via flydesystem fra de enkelte genbrugstanke pumpes det 
dekanterede vand gennem genbrugsfiltre og UV desinfektion retur til vandbehandlingen. Efter 
bortpumpning af dekanteret vand, skal det suspenderede stof pumpes til slamkoncentreringstanken 
eller kloak. Dette gøres med slampumperne.  

Anlægget skal udformes i lukkede tanke. Genbrugstanke skal etableres tætte og sikret mod 
indsivning af overflade- og grundvand. Tankene skal udføres i vandtæt beton, med udvendig 
membran, omfangsdræn mv. Anlægget omfatter: 

 Flydeindtag for skyllevand til genbrug
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 Ventiler 
 Aktuatorer 
 Kontraventiler 
 Dykkerdøre 
 Inspektionsvinduer 
 Instrumenter 
 Prøvehaner og tragte 
 Koblinger 
 Slanger 
 Filtre 
 Rør 
 Bæringer 
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system 

Genbrugstanke ønskes udført med banketter og fald mod en pumpesump. Genbrugstanke ønskes 
udført selvrensende, alternativt installeret spulesystem. I beholderen skal monteres sugerør til slam, 
overløbsrør samt flydearrangement eller fastrør for afgang af klaret vand. Adgang til service af 
udstyr skal foregå indvendigt fra vandværket, f.eks. gennem et vindue på siden af tankerne. Der skal 
være gode adgangsforhold til beholderne og generelt et godt arbejdsmiljø for såvel service, 
vedligehold samt prøvetagning. 

Alle rør og bæringer udføres i rustfri stål. 

Der skal monteres niveauswitche og niveautransmittere i genbrugstankene som er udtagsbare 
udefra (gennem et vindue). 

Der skal monteres ånderør påmonteret ePM1 60 % luftfilter iht. ISO 16890 i hver genbrugstanke. 
Funktionen af udluftningen skal let kunne kontrolleres. 

Der er ikke krav om at genbrugstanke etableres som inspicerbare beholderanlæg (dobbeltvæg). 

7.5.2 Genbrugsanlæg 
For genbrug af skyllevand i genbrugstankene pumpes den afklarede del af skyllevandet fra 
genbrugstankene til et genbrugsanlæg vha. genbrugspumperne. Her skal vandet filtreres i sandfiltre 
samt UV-behandles, inden det behandlede vand føres retur til processen efter iltningen. 

7.5.2.1 Genbrugsfiltre  
Af hensyn til forsyningssikkerhed skal der mindst være to genbrugsfiltre. Genbrugsfiltre skal udføres 
som trykfiltre. 

Genbrugsfiltre skal udføres som hovedfiltre, som beskrevet i afsnit 7.4. 

7.5.2.2 Genbrugsfilterskylning  
Filterskylningerne skal være som beskrevet i afsnit 7.4.4. 

7.5.2.3 UV for genbrugsanlæg 
Som sidste del af genbrugsanlægget, inden vandet skal pumpes retur til processen efter iltningen, 
skal vandet UV belyses gennem to parallelle lavtryks UV-anlæg, se krav til certificering af UV-anlæg 
under afsnit 7.8.  

Ved udformning skal der tages højde for lyssluse for at begrænse alge-udbredelse og mulighed for 
at eftermontere CIP-anlæg. 
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Der skal være plads nok omkring UV-anlægget til servicering af anlæg, særligt til udtagning af rør. 

7.5.3 Slamkoncentreringstank 
Slammet fra genbrugstankene pumpes med en slampumpe til en udendørs slamkoncentreringstank, 
hvor slammet opkoncentreres og afvandes til åbne skyllevandsbassiner.  

Anlægget ønskes udført med en lukket slamkoncentreringstank for opkoncentrering af 
skyllevandsslam inden afhentning med slamsuger. Anlægget omfatter: 

 Stakitskraber/Slamtykner
 Indløbscylinder
 Afdækningskasse over gear
 Serviceplatform i nedgangsluge til slamkoncentreringstank
 Instrumenter
 Kontraventiler
 Pumpe
 Rør
 Koblinger
 Bæringer
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system

Der er følgende krav til udførelsen af stakitskraberen: 
 Stakitskraberen udføres med 4 arme fastgjort på lodret aksel med boltesamlinger, aksel er

monteret i bundleje, der kan tåle okkerslam og sand.
 På de 4 arme monteres lodrette vinkeljern med spidsen fremad ift. rotationsretningen, så der

kan opstå sug på bagsiden af vinkeljernene ved skraberens rotation.
 De lodrette vinkeljern føres op i en højde, så de kan omrøre okkerslammet helt op til

undersiden af udløbsrøret.
 Drivenheden skal være dimensioneret til kontinuerlig belastning (24 timers drift, 7 dage om

ugen, 365 dage om året), derudover skal drivenheden kunne tåle topbelastning i korte
perioder ved opstart.

 Drivenheden skal bestå af følgende:
o Kuglevendekrans og montageplade
o Gearkasse
o Elmotor (færdigprojekteres af entreprenør)
o Momentbryder indstilles ved levering

 Indløbscylinderen færdigprojekteres af entreprenør. Der udføres et passende antal huller
jævnt fordelt i bunden af indløbscylinderen. Indløbscylinderen fastgøres på akslen på
stakitskraberen.

Tanken udformes således, at den kan tømmes med en slamsuger, så personer ikke kommer i 
direkte kontakt med slammet ved bortkørsel. Tømning med slamsuger skal ske fra terræn via 
sugeledning. 

Beholderen ønskes med fald mod udtømning. Tekniske installationer i forbindelse med 
slamkoncentreringstanken (ventilanlæg, dekanteringspumpe m.v.) placeres tørt opstillet i et lille 
bygværk på siden af tanken. Spuling, rengøring og servicering ønskes at kunne ske uden, at 
adgang til beholderanlægget er nødvendigt. Anlægget forberedes for bortkørsel af opkoncentreret 
slam med slamsuger via ”sugeledning”, der afsluttes med en kobling placeret over terræn. Samtidig 
etableres der et slamudtag i det lille bygværk, som forberedelse for tilslutning af en slampresse med 
tilhørende pumpe.   
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Tanken skal udstyres med turbiditetsmåler, flowtransmitter, niveauswitch og niveauradar. 

Der er ikke krav om, at slamkoncentreringstank etableres som inspicerbar beholder. 

7.5.4 Skyllevandsbassin 
Skyllevandbassiner skal modtage dekantervandet fra slamkoncentreringstank eller direkte fra 
genbrugstanke i tilfælde af fejl og ved service af slamkoncentreringstank. De skal også modtage 
vand fra pelletkolonner, iltningsenheder, filtrene, genbrugstankene eller rentvandsbeholderne i 
tilfælde af overløb. Ved overløb skal skyllevandsbassinet fungere som udligningsbassin. 
Skyllevandsbassiner skal også dimensioneres til at kunne modtage vand ved rensning af 
råvandsledninger. 

I skyllevandsbassiner skal det suspenderende stof bundfældes og det klarede vand skal udledes til 
recipient, når det overholder krav til recipient. Slammet skal hentes med slamsuger. 

7.6 Rentvandsbeholdere 
Rentvandsbeholderne er rød zone med adgang fra gul zone. 

Vægge af beholdere skal være inspicerbare fra ydersiden.  

Konstruktionsdele, som vandet har berøring med, må ikke have berøring med omkringliggende jord 
eller andre potentielle forureningskilder. Det skal være muligt at tæthedsteste rentvandsbeholdere. 
Der skal være kontrolleret filtreret luftskifte i rentvandsbeholderen. 

Der skal være skyllemulighed. Tømning og servicering af udstyr skal kunne foretages fra terræn 
uden nødvendig adgang til beholderanlægget.  

Nye rentvandsbeholdere kan være af beton, når volumenbehovet er på mere end 5.000 til 6.000 m3, 
Ved volumen på mindre end 5.000 m3 etableres rentvandsbeholdere i rustfrit stål efter DS/EN 
14015:2004 og som fritstående tanke i en klimaskærm, og tilpasset til det aktuelle behov mht. højde 
og diameter. Flowet gennem beholderne skal designes, således at der løbende sker en udskiftning 
af hele volumenet både horisontalt og vertikalt.   

Beholderen skal udføres med inspektionsvindue og med let adgang til mandehulsdæksler samt nem 
demontage af hængslede dæksler, som skal indtænkes i projekteringsfasen. Der skal være 2 stk. 
mandehuller per beholder. Mandedæksler hængsles, så disse let kan åbnes. Dæksler forsynes med 
davit og holdere, der kan sikre dækslerne i åben stilling. 

Beholderne udføres med filtrering (minimum ePM1 60 % iht. ISO 16890) af luft på ånderør. Filtre 
udformes således at skift af filterindsats kan ske uden at der er risiko for at der falder støv ned i 
rentvandsbeholderen, filterindsatsen skal således sidde i lågen, således at den flyttes væk fra 
vandbanen under udskiftningen. Åben/luk af filterkasser skal udføres med håndtag/snap-lukning for 
nem betjening. Luftudsugning/indsugning må ikke etableres i nærheden af afløbsinstallationer. Der 
etableres en overløbsledning fra rentvandsbeholderen, der sikres med en tætsluttende kontraventil 
for sikring mod tilbageløb og dårlig lugt, samt en kontraklap ved udløbet for sikring mod 
indtrængning af dyr og insekter. 

Beholderen skal være tilstrækkeligt oplyst til, at man gennem skueglas tydeligt kan se modsatte 
tankvæg, samtlige tankvægge og loft. Der skal være skueglas i toppen med visker og skueglas i 
svøbet uden visker. Skueglasset i toppen placeres, så det er muligt med indkig fra repos og de 
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andre skueglas placeres, så der er muligt med indkig fra gulvniveau, de placeres med center 1.600 
mm over gulv. For at forhindre algevækst skal skueglas forsynes med en lystæt svingbar afdækning. 

Lys ned i beholderne udføres som projektører placeret oven på vinduer udført i hærdet glas på 
minimum 15 mm i tykkelsen. Glasvinduerne skal have størrelse passende til projektøren, således 
indtrængen af sollys undgås. Ruderne skal udføres med en styrke svarende til den belastning 
projektørerne trykker med + 50 kg og fastgøres i toppen af beholderne indspændt mellem rustfri 
flanger. Lamperne skal være have en effekt på minimum 160 W og en lysstrøm på minimum 20.000 
Lumen. Lamperne skal være LED med farvetemperatur på 4.000 Kelvin. Lamperne skal monteres i 
beslag ovenpå taget, således lamperne lyser gennem den firkantede plexiglasplade, som monteres 
under lamperne. Beslagene for lamperne skal udføres således, at nem skift/service af lamper er 
mulig. 

Instrumentering i tankene placeres og udformes, så de kan serviceres uden adgang til tankene. Der 
etableres en platform ved tanktoppen, hvorfra det er muligt at få adgang til og betjene adgangsluger, 
belysning, instrumentering og luftfiltrering m.v. 

Beholderen skal kunne tømmes for vand via et minimum DN100 bundventilsystem. Vandet skal 
kunne ledes til overløbsledning via fleksibel slange. Det kan være nødvendigt at etablere et 
tranportabelt pumpeanlæg til det. 

I forbindelse med nybygning/renovering af Værker, i det omfang de eksisterende 
rentvandsbeholdere ikke anvendes som ydre skal for et nyt beholderanlæg (til f.eks. genbrugstanke 
eller lignende) eller afhændes til andre brugere, skal de nedrives. 

7.7 Udpumpningsanlæg 
Udpumpningsanlægget består af en række trykpumper med tilhørende rørføring, ventiler og 
instrumentering, som skal pumpe vand fra rentvandsbeholdere til ledningsnettet. Krav til pumper er 
nærmere beskrevet i afsnit 10.5. 

Pumperne forsynes med kompensatorer, afspærringsventiler, kontraventiler, manometre og 
skyllemulighed efter kontraventil før afspæringsventil.  

7.8 UV-anlæg 
Som sidste trin, inden vandet skal distribueres til forbrugerne, skal der være mulighed for at UV 
belyse vandet gennem en række parallelle lavtryks UV-anlæg. Dette kræver at UV-transmittansen 
fastlægges, gerne over en længere tidsperiode, da denne parameter er bestemmende for 
anlæggets certificerede kapacitet. 

Det skal dokumenteres, at anlæg som leverandøren ønsker at tilbyde, lever op til kravene i en eller 
flere af følgende standarder: 

 DVGW W294-2 (UV-Geräte zur Desinfektion in der Wasserversorgung)
 ÖNORM M 5873-1:2001 (Anlagen zur Desinfektion von Wasser mittels Ultraviolett-Strahlen)
 USEPA UVDGM 2006 40 mJ/cm2 MS2 Red (Ultraviolet Disinfection Guidance Manual)

Dokumentationen skal foreligge enten som en uvildig valideringsrapport for pågældende anlæg eller 
også skal anlægget være certificeret efter en af de pågældende standarder. 
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UV-anlæg skal kunne overholde krav præsenteret i Tabel 7-1. 

Tabel 7-1: Krav til kapacitet af UV-anlæg 

Krav Kravværdi 

Krav til anlæggets validerede flow ved den 
dimensionsgivende UV-transmittans i en 
situation, hvor alle UV-anlæg er i drift samtidigt 

> Udpumpningskapacitet i beredskabsdrift 

Krav til anlæggets validerede flow ved den 
dimensionsgivende UV-transmittans i en 
situation, hvor ét UV-anlæg er ude af drift 

> Udpumpningskapacitet i normal, max 

Krav til anlæggets hydrauliske kapacitet ved N-
1, hvor det accepteres, at UV-anlægget ikke 
kører certificeret (dvs. har en UV-dosis på 
mindre end 400 J/m2) 

> Udpumpningskapacitet i beredskabsdrift 

 

UV-anlæg skal i SRO-anlæg kunne sættes i ”Standby” eller ”Drift”.  

Normalt vil anlæg stå ”standby”, hvilket betyder, at lavtrykslamperne er slukkede således at det 
udpumpede vand ikke UV-belyses. I denne driftstilstand er der spænding på viskermotor og HMI-
skærm således, at viskersystem til rensning af kvartsrør omkring lamper er aktivt (dvs. aggregatet 
holdes løbende rent, mens vandet strømmer igennem det ikke tændte UV-anlæg), samtidigt med at 
anlæggets tilstand vises i SRO-anlægget. Der er kun et begrænset elforbrug til HMI-skærm og til 
motor for viskersystem. Lamperne tændes herudover med mellemrum f.eks. en gang pr. måned for 
kontrol af tilstand. Ved planlagt vedligehold eller ved mistanke om forøget risiko for mikrobiologisk 
forurening tændes lamperne, idet UV-anlægget sættes i ”Drift”, hvilket betyder at anlægget drives 
permanent 24/7 indtil anlægget igen sættes i ”standby”. UV-anlæg skal være med lavtrykslamper 
(Amalgam lamper) certificeret til levering af en dosis på minimum 400 J/m2. Den minimale dosis skal 
kunne ydes med ét UV-anlæg ude af drift. 

Ved udformning skal der tages højde for lyssluse for at begrænse alge-udbredelse og mulighed for 
at eftermontere CIP-anlæg. 

Der skal være plads nok omkring UV-anlægget til servicering af anlæg, særligt til udtagning af rør.  

7.9 Tryksvingsbeholder 
Hvis trykstødsberegninger viser nødvendigheden af et tryksvingsbeholderanlæg, for sikring mod 
trykstød i ledningsnettet, etableres dette så tæt på afgangen af værket som muligt, og altid efter UV-
anlægget. Tryksvingningsbeholdere placeres bedst direkte i trykledningen, altid med to beholdere 
der hver har den fulde kapacitet til at kunne modvirke trykstød, og som sidder parallelt. Det skal 
sikres at vandet i tryksvingningsbeholderne udskiftes minimum hver anden dag, og samtidig skal der 
indtænkes mulighed for en nem inspektion og servicering af beholderne.  
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7.10 Evt. fjernelse af miljøfremmede stoffer 
Det er vigtigt, at de nye regionale Værker robustgøres ift. indhold af miljøfremmede stoffer i 
råvandet.  

Ved design af de nye værker skal der derfor indregnes plads til evt. udvidelse med et ekstra 
behandlingstrin for fjernelse af miljøfremmede stoffer. Da typen og størrelsen af en mulig kommende 
forurening ikke kan planlægges, må der gøres nogle antagelser: For at sikre størst muligt robusthed 
ift. fremtidig udvikling i grundvandskvaliteten, skal der gøres plads til den ”mest pladskrævende 
teknologi”, som pt. er kulfiltrering. Kulfiltrering vil være egnet for nogle typer af miljøfremmede 
stoffer, men ikke alle. Det, at indregne pladsen til et sådant anlæg vil om ikke andet betyde, at der vil 
være den nødvendige plads til senere at tilføje et ekstra behandlingstrin til processen, hvis behovet 
opstår.  

Ved nye vandværker skal der derfor planlægges med ekstra plads til et kulfiltrering anlæg. Da 
dimensionering ikke kan endelig fastlægges som standard, da det vil afhænge af råvandskvaliteten, 
kan der f.eks. bruges en standard opholdstid på 20 minutter og en standard filtreringshastighed på 
ca. 5 m/time. Denne strategi vurderes at være robust ift. at fremtidssikre vandværkerne i forhold til 
en evt. belastning med miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Kun hvis råvandskvaliteten viser, at der er behov for fjernelse af miljøfremmede stoffer fra starten 
eller inden for en overskuelig tidshorisont, vil et ekstra behandlingstrin være påkrævet ved værkets 
opførelse. I de øvrige tilfælde er kravet udelukkende, at der i design fasen er beregnet hvor stort et 
kulfilteranlæg, der teoretisk set skal etableres samt at der gøres plads til, at dette anlæg på et 
senere tidspunkt kan etableres. En senere udvidelse skal således på skitseniveau indtænkes i 
design fasen, således at der er plads på grunden til det ekstra behandlingsanlæg og plads til 
rørføring i den eksisterende bygning. 
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8 Hjælpeanlæg til blødgøring 
De følgende afsnit beskriver de nødvendige hjælpeanlæg til blødgøring med pelletmetoden med 
NaOH.  

8.1 Krav til blødgøringsanlægget 
8.1.1 Forbrugsstoffer 
Alle forbrugsstoffer skal overholde de efterfølgende beskrevne krav i forhold til renhed og DDS: 

 Podesand skal være sorteret kvartssand vasket, og varmebehandlet i den optimale
kornstørrelse og sortering i forhold til kolonnedesign m.v. Sandet skal leveres i tankvogne,
der før transporten er dokumenteret rengjorte og desinficerede eller i dedikerede tankvogne.

 Krav til podemateriale af pellets skal senere defineres.
 Natriumhydroxid [NaOH] skal leveres i 27 % eller 50 % opløsning.
 Kuldioxid [CO2] anvendes til justering af pH efter pelletkolonne og leveres flydende i

trykflasker eller til fast tankanlæg.
 Salt [NaCl] anvendes til regenerering af ionbytter. Det skal leveres i tabletter.
 Natriumhypoklorit [NaClO] anvendes til desinfektion af podesand. Det leveres i en 15 %

opløsning.
 Natriumhydrogensulfit eller natriumbisulfit [NaHSO3] anvendes til neutralisering af klorrester

fra sandvask. Det leveres i en 38-40 % opløsning.
 CIP-syre skal godkendes af HOFOR.

NaOH, Ca(OH)2, CO2, NaClO, NaHSO3 og NaCl skal overholde krav i gældende Dansk Standard 
”kemikalier til behandling af vand, anvendt som drikkevand” pt. hhv. DS/EN 896:2013, DS/EN 
12518:2014, DS/EN 936:2014, DS/EN 901:2013, DS/EN 12120:2013 og DS/EN 973 + NA:2009 eller 
nyere.  

8.1.2 Kemikalier og arbejdsmiljøsikkerhed 
Under projekteringen skal designet udføres således, at risikoen ved håndtering af kemikalier 
minimeres under den senere daglige drift. Dette gøres ved at gennemføre en generel 
fareidentifikation (jf. den tidligere omtalt HAZOP identifikation) og ud fra denne beskrive de 
korrigerende tiltag, der skal udføres: Enten i form af ændringer i designet af anlægget eller i form af 
beskrivelse af procedurer, der minimerer risikoen ved den konkrete arbejdsrutine. 

På baggrund af ovennævnte arbejde skal der ved idriftsættelsen afholdes kurser for driftspersonalet 
i håndtering og sikkerhed i forbindelse med kemikalierne baseret på de udarbejdede procedurer. 
Arbejdspladsbeskrivelser skal kunne findes i Dansk Kemidatabase (se ref. 11) 

Procedurer/instrukser skal som minimum omfatte: 

 Kendskab til de risici der er ved at håndtere kemikalier
 Hvorledes genkendes særlige farlige stoffer?
 Hvor findes de relevante oplysninger om de anvendte kemikalier?
 Hvilke værnemidler, der skal anvendes ved arbejde med de enkelte kemikalier?
 Hvad gør man, hvis ulykken alligevel sker?
 Forholdsregler ved udslip eller sammenblanding af kemikalier
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 Oplysning om kontakt til ”giftlinjen” Bispebjerg Hospital tlf. 8212 1212,
www.bispebjerghospital.dk/giftlinien

Ved alle kemikalietanke og beholdere samt ved doseringspunkter skal der forefindes et 
sikkerhedsdatablad for det pågældende kemikalie udarbejdet i henhold til EU-forordning 1907/2006. 

Sikkerhedsdatabladet indeholder bl.a. oplysninger om førstehjælpsforanstaltninger, forholdsregler 
ved udslip, personlige værnemidler m.v. 

Det er vigtigt, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes i forbindelse med indføringen af 
blødgøringsanlæg på HOFORs vandværker. At vejledning A.1.9-1 beskriver gældende krav generelt 
på området, som skal opfyldes. 

I forbindelse med blødgøringsanlægget vil der blive benyttet forskellige kemikalier. De største 
mængder og centrale kemikalier for blødgøringsprocessen er NaOH og CO2. Der udover benyttes 
der en mindre mængde kemikalier i forbindelse med desinfektion af sand i form af natriumbisulfit og 
natriumhypoklorit.  

NaOH er ætsende og derfor skal der anvendes passende værnemidler når NaOH håndteres og der 
skal forefindes øjenskyl og nødbrusere i umiddelbar nærhed af de steder, hvor den håndteres. 
Nødbruser skal opfylde DS/EN 15154 1+2. Der skelnes mellem kropsbrusere og øjenskyl. Ved 
steder på værket, hvor NaOH håndteres og der er potentiel fare for personskade (påfyldningssteder 
og ved pelletkolonnerne), skal der forefindes øjenskyllestation og kropsbruser. Installationer er 
forsynet med koldt vand og der skal være suppleret med en alm. bruseinstallation med varmt vand i 
umiddelbar nærhed. Der skal desuden være en øjenskyllestation med flasker. 

Opbevaring af CO2 i tryktanke skal overholde den gældende bekendtgørelse om tekniske forskrifter 
for gasser (BEK 1444) og vejledning til tekniske forskrifter for gasser (Brandforebyggelse, vejledning 
nr. 15). CO2 opbevares i beholder i en udendørs tankgård. Tankgården skal være hegnet og aflåst 
mod uvedkommende indtrængen. Tankgården skal også været sikret mod påkørsel.   

Ved håndteringen af kemikalierne skal de korrekte personlige værnemidler benyttes i henhold til 
kemikaliets risikovurdering i Dansk Kemidatabase, se ref. 11.  

Natriumhypoklorit og natriumbisulfit bruges i sandvasken. De skal placeres i lukket skab med 
udsugning. Der skal forefindes øjenskyllestation med flasker i umiddelbare nærhed. 

8.2 Sand 
I blødgøringsprocessen skal der bruges mikrosand som podemateriale. Sandet leveres med tankbil 
og blæses ind til et siloanlæg, der udgør lagerkapaciteten til anlægget. Fra lageret transporteres 
sandet til sandvasker, hvor sandet vaskes for indhold af underkorn (fines), desinficeres med klor, 
skylles og tilsættes processen. Opslæmning af sand sker batch-vis. Kolonnedesign skal være 
tilpasset mulighed for ensartet sandindkøb til flere anlæg. 
Der skal minimum være to sandsiloer med et nettokapacitet svarende til et vognlæs (35 tons pr. silo 
og et nettovolumen på 24 m3 pr. silo). Af hensyn til forsyningssikkerhed kan det være nødvendigt, at 
hver silo skal kunne levere sand til hver sandvask. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at 
implementere et wet pounch system med doseringssnegl til at kunne transportere sandet fra 
siloerne til sandvaskerne. Det skal transportere hele den doserede batch mikrosand hen over 
sandvasken, hvor sandet falder ned i tanken for skylning, desinficering og opslæmning.  

http://www.bispebjerghospital.dk/giftlinien
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Der skal være mulighed for at udføre en modtagekontrol ved, at udtage en sandprøve via en 
prøvehane under indblæsning i sandsiloerne ved modtagelse af en sandleverance. 

8.2.1 Sandlager 
Nedenstående overordnede komponenter skal være inkluderet i hver sandsilo: 

 Automatikskab med komplet PLC-styring og touchpanel i frontlåge
 Påfyldningsskab på facade af bygningen, der kan betjenes af leverandør af sand
 Betjeningspanel placeret i påfyldningsskab
 Vejeceller 4 stk. pr. sandsilo med analogt 4-20 mA signal og et display med angivelse af

nettoindhold angivet i kg
 Niveauswitche med digitalt signal (tom doseringssnegl og fyldt beholder)
 Alarm for overfyldning (horn og lampe i styreskab på facade aktiveret af niveauswitch)
 Alarm for lavt niveau i silo, ved hjælp af vejecellemåling
 Indsugningsfilter for sikkerhedsventil, vakuum
 Sikkerhedsventil for vakuum
 Doseringssnegl med pulsgiver
 Wet pounch for transport af sand til sandvasker
 Ejektorer for opblanding af sand til pelletkolonner
 Sikkerhedsventiler for overtryk låst mod indsugning
 Støvfilter med rystemotor
 Taggennemføringer med hætter for sikkerhedsventiler og støvfilter inkl. flexforbindelser

mellem taggennemføringer og sandsiloer
 Manuel og pneumatisk skydeventil i bunden af sandsilo i udløb til doseringssnegl
 Ø600 mm mandehul for indvendig inspektion forsynet med Davit
 Sikkerhedsrækværk på toppen af sandsilo
 Væggennemføringer til påfyldningsskabe
 Manuelle ventiler
 Pneumatiske ventiler
 Kontraventiler
 Instrumenter
 Slanger
 Rør
 Bæringer
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system

Sandsiloer og bærende konstruktioner under silo skal leveres i sort stål kvalitet, da sandet 
opbevares tørt gælder kravene for materiale i kontakt med vandbanen ikke. Materialerne skal 
opfylde krav beskrevet i afsnit 2.2.2 for materiale i kontakt med vandbanen fra det tidspunkt hvor 
sandet bliver blandet med vand. 

Der skal udføres følgende tilslutninger som faste flanger: 1 stk. levelswitch (højt niveau), 1 stk. 
vakuumbryder, 2 stk. overtryksventiler, 1 stk. støvfiler, 1 stk. påfyldning af sand, 1 stk. aftapning 
sand, 1 stk. levelswitch (lavt niveau), 1 stk. tryktransmitter. 

Sandsiloerne skal være udført, så løft kan finde sted ved montage og senere demontage. De skal 
udføres med 3 stk. løfteøjer i toppen samt 2 stk. placeret lodret under hinanden på siden af hensyn 
til transport og indhejsning. Disse skal dimensioneres således, det er muligt at håndtere 
sandsiloernes fulde vægt i dem.  
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Mikrosand bliver typisk leveret med silovogn, og påfyldning af sand foregår ved indblæsning med 
kompressor på lastbil. Der skal være mulighed for at tippe silovogn ved levering af sand.   

Rørføring for påfyldning udføres som Perrot kobling i rustfrit stål. Koblingen vinkles 45° ift. vertikal 
vendende ned ad mod terræn. Lågen i påfyldningsskabet forberedes for montage af 
adgangskontrol. Påfyldningsskabet skal endvidere indeholde betjeningspanel for 
påfyldningsslangeventilerne på sandsiloerne. Der skal være ekstern visning ved påfyldningsstuds af 
niveau i sandsilo, så tankvognschaufføren kan følge med i siloens fyldningsgrad. Derudover skal der 
være monteret lydgiver (horn) og blink oven på påfyldningsskabet, som aktiveres ved fuld sandsilo.  

Slange mellem sandpåfyldning og sandsilo forbindes med HD slidgodsslange. Der må påregnes 
stort slid og kort levetid for rør. De skal derfor være lette at udskifte og i standardmaterialer. 

Indblæsning af sandet kan forårsage statisk elektricitet. Røret skal derfor i fuld længde forsynes 
udvendigt med strømpe for jording (udføres under el-entreprisen). Påfyldningsrøret forsynes med 
slangeventil til afspærring mellem silo og tankbil. Ventilen skal lukke ved alarm for højt tryk og højt 
niveau. Desuden skal der være en alarm for fuld tank. 

8.2.2 Sandvask 
Sandvasken skal både fjerne fines (fine partikler) fra sandet og desinficere sandet inden tilsætning til 
pelletkolonne. Desinfektionen foregår ved, at der doseres desinfektions-kemikalie (klor) til sand/vand 
blandingen i sandvaskeren. Efter en tid doseres et neutraliserings-kemikalie (anti-klor) til blandingen 
inden det vaskede og desinficerede sand skylles endnu en gang og derefter pumpes sandet til 
pelletkolonnerne. 

Sandvasken foregår batchvis i forhold til forbruget i kolonnen. Sandvasken skal dimensioneres 
svarende til det forventede forbrug for en dosering til en kolonne under fuld drift. 

Sandvasken udføres i rustfrit stål. 

Til desinficering af sandet anvendes natriumhypoklorit i en 15 % opløsning. Natriumhypoklorit 
opbevares i dunke med sugespids til doseringspumpe og niveaumåling. Klorrester skal inden 
udledning neutraliseres med natriumbisulfit. Natriumbisulfit tilføres til sandvaskeren. Natriumbisulfit 
opbevares i dunke med sugespids til doseringspumpe og niveaumåling. 

Kemikalierne og doseringspumper skal stå i to doseringsskabe i grå PP med gennemsigtige låger i 
klar PVC. Doseringsskabene skal kunne låses. Der skal være plads til hhv. en 10 liters 
natriumhypoklorit dunk og en 10 liters natriumbisulfit dunk i doseringsskabene, som 
doseringspumperne skal suge fra.  

Slanger imellem komponenterne i doseringsskabene udføres i glat gennemsigtig teflonslange og 
ventiler i doseringsskabene udføres i PVDF. 

Det vaskede sand pumpes fra sandvasken til pelletkolonnen ved hjælp af en robust pumpe egnet til 
formålet. På røret på begge sider af pumpen installeres manuel afspærringsventil til brug ved 
vedligehold af pumpen og skyllestuds samt prøvetagningsarrangement.  

Rørforbindelsen fra sandvasken til pelletkolonnen skal dimensioneres, så slitage på rørene 
minimeres mest muligt. Reduktioner på rørene skal udføres, således at turbulens undgås. 

Rørforbindelsen skal føres konstant stigende mod kolonnernes tilslutningsflanger.  

Tæt ved kolonnerne installeres automatiske slangeventiler, som styrer påfyldningen af sand. 
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Hele rørføringen udføres på en sådan måde, at turbulens og dermed slitage fra sandslurry 
minimeres mest muligt. Dette kan opnås ved, at rørføringen udføres med færrest muligt 
retningsændringer, og ved brug af rørdele med store bøjningsradier. Hele rørføringen udføres i PE. 

Der skal være to pumper, der kan pumpe vasket sand fra hver af de to sandvaskere til en manifold, 
hvor sand fordeles til pelletkolonnerne. 

Afløb fra sandvask skal være forsynet med mulighed for udtagning af vandprøve samt sandfang 
inden endelig udledning til kloak. 

8.3 NaOH 
8.3.1 Tankeanlæg til NaOH 
Ved blødgøring af vandet, doseres NaOH over dysebunden i pelletkolonnerne for at hæve pH’en, så 
kalken i vandet udfælder på sandkornene.  

Der opstilles typisk 2-3 stk. kemikalietanke for opbevaring af NaOH, med volumen kapacitet på 
typisk 30 m3 eller 60 m3 med hhv. leverance af 27 % eller 50 % NaOH til opblanding i tank. Der skal 
være tankkapacitet til f.eks. helligdagsferier dvs. minimum 5 dage. De projekterende skal indledende 
sammen med HOFOR beslutte, om der skal dimensioneres efter leverance af 27 % eller 50 % 
NaOH (der opblandes on-site). Valget påvirker tankrummets størrelse, antal modtagne leverancer, 
krav til isolering og/eller varmetracing af beholdere og rør (så kulde krystallisering undgås) m.m.  

Tankene skal ligge ned for at reducere eller helt undgå pumpetryk fra tankbil til opbevaringstanke. 
Er dette ikke muligt pga. lokale pladsforhold kan stående tankanlæg accepteres, idet anlægget dog 
skal designes, så risiko for arbejdsulykker særligt ved påfyldning og inspektion minimeres. 

Tanke skal laves i rustfrit stål. Ved levering af 27 % NaOH kan der bruges flangepakninger i EDPM, 
med 50 % NaOH skal der bruges flangepakninger i PTFE. Tanke skal dimensioneres som trykløs. 
Endebunde skal udføres som Klöpperbund. Tankene skal være udført, så løft kan finde sted ved 
montage og senere demontage. De skal kunne demonteres og tages ud af bygning. Tankene skal 
kunne løftes horisontalt.  

Ud fra angivne nettovolumen skal producenten dimensionere og producere tankene iht. gældende 
lovgivning for kemikalitanke f.eks. DS/EN 12285-2 og DS/EN 13445-3 samt dimensioneringskravet 
beskrevet her, der udelukkende skal opfattes som et supplement til normerne. Figur 8-1 viser et 
eksempel af en tegning af en tank med niveauer i tanken, hvor nettovolumen er volumen mellem 
min. og maks. niveau. 
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Figur 8-1: Eksempel på en NaOH tank tegning med niveauer. Alle mål er i mm og til indvendig tank. 

Særligt ved levering af 50 % NaOH er det vigtigt, at hver tank skal stå på to vugger, der kan 
kompensere for udvidelsen af tanken pga. NaOH høj temperatur. Vuggerne skal kunne bære 
tankenes egenvægt samtidigt med at tankene er 100 % fyldt med NaOH uden at der optræder 
mærkbar nedbøjning imellem vugger. Den ene vugge fastgøres i gulvet, den anden skal kunne glide 
på glideplade med sidestyr.  

Tankudløbet skal udføres med minimum DN 25 mm, og skal tilpasses aktuelt forbrug, 30 cm over 
bund ad hensyn til snavs. Tanken forsynes med 1 stk. DN 50 mm ekstra tankudløb på laveste punkt 
for fuldstændig tømning og tanken udføres med en minimum 2 promille hældning mod tømmeventil. 
Udløbet skal forsynes med 2 stk. ventiler, 1 stk. manuel mod tanken for manuel afspærring og 1 stk. 
pneumatisk ventil for betjening via SRO-systemet.  

Indløbet til NaOH føres gennem tanktoppen. Ved levering af 50 % NaOH skal der også være et 
indløb til ionbyttet vand i tanktoppen. Indløbet til ionbyttet vand skal udstyres med flowmåler samt 
reguleringsventil.  

Hver tank skal have separat påfyldning med en prøvehane til prøvetagning af leveret NaOH. 
Indløbskobling skal være type TW 3" VK80 kobling (Hankøn) og indløbet skal kunne tømmes 
fuldstændig med DN 15 mm ventil på laveste sted til spildtank.  

Hver tank forsynes med udluftning udført i minimum DN 150 mm. Der skal som minimum være 350 
mm luftgab mellem overløb og udluftning. Evt. bøjning skal være mindst 460 mm over tanktoppen. 
Udluftningen udføres med luftfilter kassette af klasse mindst ePM1 60 % iht. ISO 16890. Udluftning 
føres helst til det fri. Afslutningspunktet skal holdes væk fra områder, hvor der færdes personale, 
helst over tag og ikke gennem ydrevæg. 

Overløbet udføres i tanksiden. Det udføres som minimum i DN 150 mm og føres til gulvniveau på 
spildkar og drejes så der ikke forekommer sprøjt, der monteres kontraventil eller vandlås for at 
forhindre luftskifte denne vej. Overløb og udluftning skal som minimum være designet for (oplyst af 
Brenntag, leverandør af NaOH): 

 Påfyldningsflow ca. 30-40 m3/time, med 1-2 bar tryk.
 Tomblæsning af påfyldningsslange 1-2 min. med luft ca. 15 m3/time og 0,5 bar tryk.

Hver liggende tank forsynes med 2 stk. Ø700 mm mandehuller. Disse placeres med et stk. i hver 
ende af beholderne. Derudover skal der oven på svøbet placeres 1 stk. Ø400 mm inspektionsluge. 
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Dækslerne og inspektionsluge skal hængsles eller ophænges i davit. Alle mandedæksler og 
inspektionsdæksler skal udføres i PN 2,5. 

Tanken skal forsynes med omrører, når der benyttes 50 % NaOH. 50 % NaOH vil opblandes med 
ionbyttet vand til en styrke på 25 % NaOH i selve tanken ved levering. Mixere med gearolie skal 
sikre en tilstrækkeligt opblanding. Der skal være en løfteanordning, evt. monorail, ved mixere 
således at disse kan nemt udtages og serviceres. Derudover skal mixere udføres med 2 eller 3 delt 
aksel, så udstyret let kan adskilles og serviceres uden unødvendigt kontak med NaOH. 

Der skal monteres niveautransmitter, densitetstransmitter, temperaturtransmitter i hver tank. Der 
skal placeres to niveauswitche og en prøvehane på et standrør, som skal udføres i den ene ende af 
tanken i samme materiale som resten af tanken. Der skal være ventiler på standrør mht. afspærring 
i tilfælde af service. 

Niveaumåling udføres som radarmåling, placeret på egen topflange. Høj-Høj alarm ved pinføler, 
placeres på egen topflange (alarm og evt. overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra 
påfyldningsstedet). Indholdet skal vises i m3 tillige med angivelse af tankens nettovolumen. Der skal 
sikres et passende niveau mellem høj-høj og overløb. 

Der skal installeres udsugning over tankene. 

Der skal etableres spildkar, hvor volumenet af den største tank (nettovolumen og volumen i den 
nederste 30 cm) udgør maksimalt 90 % af spildkarets opsamlingskapacitet. Der skal være 
elektronisk overvågning ved niveauswitch, så evt. udslip kan opdages, og indsats kan igangsættes 
hurtigt. NaOH rør placeret over spildkar må udføres uden dobbeltrør. 

Der skal installeres en sumppumpe i den sump, hvor afløb fra renderne samles. Pumpen skal være 
en fadpumpe med en tænd/slukknap på håndtag, og skal udstyres med kontraventil. 

Der etableres platforme og adgangstrapper til toppen af tanke, der sikrer gode pladsforhold og 
arbejdsstillinger ved service og vedligehold af udstyr. Evt. trapper, gangbroer, platforme og 
gitterriste udføres i rustfrit, og må ikke udføres i galvaniseret stål. 

Medietemperaturen skal holdes over følgende krav, hvilket kan stille krav til isolering og/eller 
varmetracing af beholdere og rør: 

Tabel 8-1: Temperaturkrav for NaOH opløsning 

NaOH koncentration % Minimum temperatur °C 
27 0 
50 25 ± 2 

Ved levering af 50 % NaOH og opblanding med ionbyttet vand bliver der produceret varme. 
Temperaturen vil komme op på 60 °C i en NaOH tank. Regelmæssig opblanding af 50 % NaOH 
hjælper med at opretholde en temperatur på ca. 23 °C i rummet. Det kan være nødvendigt, at 
installere varmekilde til at opretholde en minimumstemperatur på 13-14 °C (krystalliseringspunkt for 
50 % NaOH er 12 °C) i vinterperioder, hvor tankene mod forventning ikke fyldes og rummet dermed 
ikke opvarmes. Der skal derfor installeres 2 stk. 400V 20 A stik i rummet så mobile varmekilder kan 
holde rummet frostfrit i denne sjældent forekommende situation. 

Der skal også installeres ventilation til at kunne holde temperaturen nede om sommeren (sikre 
tilstrækkelig køling når overskudsvarmen ikke bruges til rumopvarmning på vandværket). Der skal 
udarbejdes detaljerede planer for tæthedskontrol sammen med de projekterende.  
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Hver tank skal forsynes med mærkeskilt, der som minimum indeholder 

 Producent inkl. kontakt oplysninger 
 Serienummer 
 Produktionsdato 
 Materiale 
 Hvilket kemikalie, koncentration og temperatur tanken er beregnet for 
 Maksimalt rumfang 

Mærkeskilte skal fremstilles, så oplysningerne forbliver læsbare. Fabrikanten skal fremstille 
mærkeskiltet til hver tank i to eksemplarer. De to mærkeskilte skal monteres på tanken på følgende 
måder:  

 Fabrikanten skal montere det ene mærkeskilt permanent på tanken i nærheden af 
påfyldningsstudsen. 

 Fabrikanten skal levere det andet mærkeskilt løst sammen med tanken. Ved installation af 
tanken, skal det løse mærkeskilt monteres på tanken eller påfyldningsstudsen, så det er 
synligt efter installation. 

8.3.2 NaOH fyldestation 
Når NaOH opløsning leveres med lastbil skal det påfyldes en af ,NaOH tankene. Læsningen af 
NaOH fra lastbilerne foregår på aflæsningsplads. Der placeres en fyldestation per tank samt et 
styreskab tilgængeligt udendørs. Derudover skal der være monteret lydgiver (horn) og blink oven på 
styreskabet. 

8.3.3 NaOH doseringsskab 
Doseringen af NaOH til blødgøringskolonnerne styres vha. doseringspumper med tilhørende udstyr 
placeret i doseringsskabe. Doseringsskabene er placeret på væggen.  

Mest muligt af doseringssystemet skal udføres i rustfrit stål, så mængden af plastmaterialer 
reduceres så meget som muligt.  

Pumper m.m. for kemikaliedosering indbygges i et væsketæt kabinet af hensyn til arbejdsmiljøet. 
Alle rør uden for kabinettet trækkes som rør i rør og længst muligt uden samlinger. Det ydre rør skal 
have tilbageløb til kabinet og/eller spildkar for NaOH tankene. NaOH-førende rør skal udføres I 
rustfrit stål og ydrerør i PP. Der skal udføres ,speciel rørmærkning på langs af alle NaOH-rør for at 
synliggøre mediet. Nedenstående overordnede komponenter indgår i doseringsskabe:  

 Doseringspumpe 
 Indløbsfilter før pumpe med afspærringsventiler på hver side af filteret 
 Ventil for prøveudtag 
 Flowmåler/transmitter  
 Trykmåler/transmitter med afspærringsventil pr. doseringshoved 
 Pulsationsdæmper  
 Trykholderventil  
 Afspærringsventil ved afgangen fra kabinettet  
 Fælles hovedafspærringsventil ved indgangen til kabinettet 
 Fælles tilslutning med ventil for vand til rengøring af rørsystem og komponenter  
 Fælles kalibreringsglas for tjek af pumpekapacitet 
 Fælles spildbakke med drænventil og alarm for spild af kemikalie  
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 Rørføring udføres i PP eller i rustfrit stål

Doseringsskabene skal leveres med transparente frontlåger med lås til hindring af utilsigtet kontakt 
med NaOH. Det skal være muligt at få alarm ved lækage/spild i hvert doseringsskabe. Der skal 
monteres niveauswitche i bunden af doseringsskabene. Derudover skal der efter hver 
doseringspumpe monteres hhv. flowtransmitter, tryktransmitter og manometer. 

8.3.4 NaOH fordelingsskab 
NaOH skal fordeles fra doseringspumperne ud til injektionslanserne i blødgøringskolonnerne. 
Fordelingsskabene skal ud over NaOH tilførsel tilsluttes ionbyttet vand til skylning af 
fordelingslinjerne ud til doseringslanserne. Det skal være muligt at regulere NaOH-dosering til hver 
enkelt dyse, dvs. en pumpe pr. dyse eller ventilreguleret flowstyring pr. dyse. 

Mest muligt af doseringssystemet skal udføres i rustfrit stål, så mængden af plastmaterialer 
reduceres så meget som muligt. Et lukket kabinet til fordeling af NaOH per dyse, indeholder: 

 Membranventiler for flowregulering af NaOH
 Kontraventiler til sikring af at NaOH ikke ledes tilbage til blødgøringsanlægget
 Flowmåler/transmitter
 Trykmåler/transmitter
 Flowswitch
 Fælles spildbakke med drænventil og alarm for spild af kemikalie
 Rørføring udføres i PP eller i rustfrit stål

Fordelingsskabene skal leveres væsketætte med transparente frontlåger med lås til sikring mod 
utilsigtet kontakt med NaOH. Det skal være muligt at få alarm for spild/lækage i hvert 
fordelingsskabe. Derfor skal der monteres niveau-switche i bunden af fordelingsskabene. Derudover 
skal der på hver fordelingslinje ud til injektionslanserne monteres VA flowmetre med indbygget 
flowswitch og manometer.  

Til hver pelletkolonne ledes rør/slanger for NaOH og for ionbyttet vand. Hvert sæt rør/slanger for 
NaOH føres i dobbelt rør i lighed med forbindelsen mellem doseringsskabe og fordelingsskabe.  

Det er vigtigt at opmærke doseringsenheder, så ”doseringspumpe 1 hører til flowmåler 1, som hører 
til doseringsenhed 1”. 

8.3.5 NaOH injektionslanser 
I hver af blødgøringskolonner tilsættes NaOH igennem injektionslanser, typisk 4 stk., der er placeret 
umiddelbart over dysebunden med tilhørende spildbakker til de dele af lanserne, som er uden for 
kolonnerne. 

Injektionslanserne skal udføres i rustfrit stål. 

8.4 Anlæg til blødgøring af procesvand 
I forbindelse med fortynding af NaOH i NaOH tankene, ved levering af 50 % NaOH, skylning af 
doseringsanlæg og dysesystem i blødgøringskolonnerne, skal der benyttes ionbyttet vand. 
Ionbytteranlægget skal have en kapacitet, der tager højde for den daglige produktion, samt ved 
behov for ionbyttet vand til opblanding af f.eks. en 50 % NaOH-leverance. 



 
 
 
 

KRAVSPECIFIKATION 

 

VAV 101, Kravspecifikation Vandværker, version 5  Side 49 af 80 
13.12.2019 
   

Ionbytteranlægget skal have kontinuerlig drift, være mængdestyret og modstrømsregenereret. Det 
skal bestå af minimum to ionbytterkolonner (resin-beholdere): én i drift og én i regenerering/standby. 
Der skal bruges NaCl til regenerering. 

Til ionbytteranlægget hører: 

 2 stk. fuldautomatisk ionbytter med 100 % backup  
 Saltopløserkar 
 Rørføring 
 Slanger til interne forbindelser 
 Ventiler 
 Kontraventiler 
 Trykholdeventil 
 Snavssamlere 
 Montagebeslag for anlæg 
 Instrumenter 
 Bæringer 
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system 

Anlægget skal være forsynet med mikroprocessor med: 

 Udlæsning af aktuelt flow  
 Udlæsning af restkapacitet før regenerering  
 Mulighed for manuel regeneration 
 Mulighed for start af regeneration via eksternt signal 
 Styring af brinepåsætning (saltopløsningsanlæg med salttabletter i big-bags) 

Det ionbyttede vand ledes til NaOH doseringsskabe, NaOH fordelingsskabe og til NaOH 
tankeanlæg (med levering af 50 % NaOH), og det skal være muligt at udtage vandprøve af 
spildevandet fra ionbytteranlægget under regenerering  

Til- og afgangsrør for ionbytteranlæggene skal udføres med fleksible slanger og unioner, der gør det 
muligt at frakoble anlæggene når blødgøringsmaterialet skal udskiftes. Røranlæg skal udføres i 
rustfrit stål. 

8.5 CO2 tanke 
I forbindelse med blødgøringsprocessen, skal CO2 doseres til processen for at regulere pH i vandet 
efter, der er blevet tilsat NaOH i blødgøringskolonnerne.  

Afhængig af det forventede forbrug, dimensioneres tank for opbevaring af flydende CO2. Tanken 
skal have en kapacitet på minimum en måneds forbrug. Det teknisk/økonomisk optimale kan være 
at anvende flaskebatterier. Tanke eller flaskebatterier skal placeres udendørs. 

Til CO2–anlægget hører:  

 Skab indeholdende panel for dosering af CO2 
 Tryktransmitter  
 Trykregulator 
 Flowcontroller (CO2)  
 Filter  
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 CO2-diffuser  
 CO2-alarm 
 Snavssamler 
 Ventiler 
 Flowmåler (spædevand med CO2) 
 Spædevandspumpe (styres af flowmåler) 

CO2 lagertank, fordamper, rørføring fra fordamper til stålskab, stålbagplade med alle 
automatikkomponenter til CO2 automatikken og CO2 indløser leveres og dimensioneres af CO2 

leverandør. 

CO2 skabet med varme skal monteres udendørs på facaden. 

Filter for urenheder i CO2 skal være dubleret, og skal placeres udendørs (en del af leverandørens 
leverance (ekstraudstyr)). Det skal sikres, at der ikke sker tilisning af filteret evt. ved placering af 
filteret på den flydende del, før fordampningen. Spædevandspumpen suger vand fra afgangsrøret 
ved afgasningsbeholderen efter iltningen. Herefter ledes vandet gennem doseringspanelet for CO2 
og retur til top/afgang pelletkolonne.  

Spædevandsmængden reguleres, så den ønskede pH-værdi opretholdes. 

CO2 ledes via ”rør i rør” fra kryotanken til CO2-panel.  

Der placeres alarmer ved indgang til Værket og i procesanlægget, som aktiveres ved evt. CO2 udslip 
i værket. Blink aktiveres ved CO2 niveau højere end 2.500 ppm, der varsles med lyd og blink hvis 
niveauet bliver højere end 5.000 ppm. 

Materialer i kontakt med vand med opløst CO2 skal vælges i rustfrit stål. 

8.6 Kalkpillelager 
Pellets fra pelletkolonnerne pumpes sammen med vand til kalkpillesiloerne. På de regionale værker 
opstilles kalkpillesiloer til afvanding og opbevaring af pellets, inden pellets kan afhentes af lastbiler. 
Vandet ledes til genbrugstanke eller til skyllevandsbassin. Hvis siloen tømmes med en snegl skal 
den have en størrelse svarende til mindst, hvad der kan være på en lastbil (afhængig af lokale 
forhold med venderadius for lastbil). Hvis siloen tømmes med en spadeventil direkte i lastbilen, skal 
den have en størrelse svarende til maksimum, hvad der kan være på en lastbil. Afvandingsvandet 
fra pellets skal på en DDS-hygiejnisk måde, opsamles og ledes tilbage til genbrugsanlægget for 
behandling af filterskyllevand. Pellets må ikke kunne løbe retur til genbrugsanlæg.  

Nedenstående overordnede komponenter indgår i hver kalkpillesilo: 

 Vejeceller  
 Niveauswitche (tom og fyldt beholder) 
 Niveautransmitter 
 Mandehul i svøb 
 Ventil på tilgangsflange på kalkpillesilo 
 Manuelle ventiler 
 Pneumatiske ventiler 
 Kontraventiler 
 Prøvehane 
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 Instrumenter
 Slanger
 Bankeværk og motor
 Overløb
 Skueglas
 LED lys i silo
 Ånderørsfilter
 Drænfiltre i kalkpillesilo med slidser på 0,3 mm
 Rør
 Bæringer
 Bolte, skiver og møtrikker samt pakninger for det samlede system

Kalkpillesiloerne skal udføres i rustfrit stål. 

Alternativt etableres containere samt skinnesystem i containerrum for styring af placering af 
containere ved af- og pålæsning. Containerne skal indrettes, således at afvanding af pellets foregår 
via et indbygget drænsystem til afløbsrende i gulv. Aftapning af drænsystem sker til afløb.  

Oplag af pellets til et halvt eller helt år på en pelletplads skal vurderes i det enkelte tilfælde. 

8.7 Anlæg til genanvendelse af pellets til podemateriale 
Blødgøringsanlæggenes hjælpeanlæg skal designes, så det til enhver tid er muligt at skifte 
podemateriale fra mikrosand til nedknuste kalkpiller. Erfaringen fra de designede værker er, at dette 
ikke kræver andet design af hjælpeanlæggene. 

Formålet med anvendelse af knuste pellets som podemateriale er, at erstatte mikrosand i 
pelletkolonnen. De knuste pellets skal overholde DDS krav. HOFOR ønsker som udgangspunkt at 
anvende kvartssand som podemateriale i pelletkolonnerne. På sigt vil HOFOR producere en meget 
stor mængde kalkpellets hvert år. Der er derfor behov for at sikre, at restproduktet af kalkpellets har 
en så høj værdi som muligt. Erfaringer fra bl.a. Holland peger mod, at visse forsyninger anvender 
kalk som podemateriale (i stedet for kvartssand), da dette øger mulighederne for genanvendelse. 

HOFOR er i gang med at belyse mulighederne for udskiftning af podematerialet. Når resultatet af 
dette foreligger, vil denne kravspecifikation blive opdateret på dette punkt. 
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9 Vandkvalitetsmålere og prøvehaner 

9.1 Prøvehaner 
Der etableres prøvehaner før og efter alle vandbehandlingsoperationer f.eks. på filtre, pumper og 
alle betydende enheder. 

Vandprøver udtaget fra HOFORs prøvehaner skal repræsentere vandet i den laminare strømning af 
trykrøret. Prøvehanerne består derfor af et indstiksrør, som beskrevet i tegningerne (se bilag 1).  

Prøvehaner skal placeres, således at de er let tilgængelige, og arbejdsmiljø skal indtænkes i 
placeringen, således at de kan betjenes ergonomisk korrekt. 

9.1.1 Enkelt hane 
Der skal opsættes prøvehaner, som skal anvendes til almindelig stikprøvetagning. Der henvises til 
HOFORs tegning (bilag 1). 

Under hver enkelt prøvehane skal der monteres en afløbstragt, jf. HOFORs tegning (bilag 1). 
Afstanden fra udløb af prøvehanen til top af afløbstragt skal minimum være 500 mm, da prøverne 
ellers ikke kan udtages korrekt.  

9.1.2 Dobbelthane  
Der skal opsættes dobbelt prøvehane de steder, hvor der opsættes fastmonterede 
døgnprøvetagere. 

Dobbelthanen består af en y-forgrening, hvor der er monteret to kugleventiler, en til prøvetagning af 
stikprøver (<1/4”) og en til prøvetagning med døgnprøvetager (<1/4”). Denne dobbelthane skal have 
samme indstiksrør, der føres ind i vandbanen, som for enkelthanen. Længden af dette rør afhænger 
af trykrørsdimensionen. En dobbelthane fremgår af HOFORs tegning (bilag 1). 

En dobbelthane skal let kunne monteres alle de steder, hvor der som udgangspunkt opsættes 
enkelthaner til stikprøvetagning, så en døgnprøvetager let kan tilsluttes. 

9.1.3 Plads til fastmonterede døgnprøvetagere 
Ved rentvandsafgang (afgang værk) opsættes en fastmonteret døgnprøvetager 
(bygherreleverance).  

Figur 9-1: Eksempel på fastmonteret døgnprøvetager med indbygget vask 
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Målene på den fastmonterede døgnprøvetager er: højde 170 cm, bredde 100 cm, dybde 85 cm. 
Vask monteres direkte under døgnprøvetager (se Figur 9-1). Plads til servicering/rengøring skal 
endvidere medregnes.  

Døgnprøvetageren aftapper et kontinuerligt vandflow til brug for målingen, hvorfor der til 
fastmonterede døgnprøvetagere laves afløb til vask. Prøvehaner skal placeres før 
døgnprøvetageren. 

9.1.4 Afledning til recipient 
Der skal indtænkes muligheder for prøvetagning og måling af vandmængde inden afledning. 

9.2 Online vandkvalitetsmålere 
Til overvågning og styring af proces samt flow gennem de forskellige vandbehandlingsenheder, 
monteres der i anlægget instrumentering, bestående af bl.a. niveaumålinger i alle beholdere og 
tanke samt tryk- og flowmåling i rørsystemet. Desuden installeres der flere steder i processen online 
vandkvalitetsmåleudstyr. Dette anvendes til løbende kontrol af bl.a. iltindhold, pH værdier, turbiditet, 
ledningsevne. Herved kan evt. afvigelse registreres hurtigt, og nødvendige justeringer kan 
foretages. Instrumentering og online vandkvalitetsmåleudstyret placeres i vandbehandlingen, som 
vist i Tabel 9-1. 

Tabel 9-1: Online vandkvalitetsmålere til overvågning af vandbehandling 

Placering Online måler Funktion 

I top af hver pelletkolonne 

Niveautransmitter Overvågning af fluidbed 

Turbiditet Overvågning af fines, procesforløb og 
fluidbedhøjde 

Ledningsevne Overvågning af NaOH dosering og 
procesforløb 

Dubleret pH Overvågning af NaOH dosering og 
procesforløb 

I hver NaOH tanke ved 50 % 
levering Densitet Overvågning af opblanding af NaOH 

I afgang ionbytteranlæg Hårdhed Overvågning af ionbytters effektivitet 
I afgang af hver pelletkolonne pH Overvågning af CO2 dosering 
Efter iltning pH Overvågning af pH 

Efter hver filterlinje Ilt Overvågning af iltning 
Turbiditet Overvågning af filtrering 

I hver modningslinje Turbiditet Overvågning af modning 
I klaret vand fra 
genbrugstanke Turbiditet Overvågning af bundfældning 

Efter genbrugsfiltrering Turbiditet Overvågning af filtrering 
Efter modning af genbrugsfiltre Turbiditet Overvågning af modning 
I slamkoncentreringstank Turbiditet Overvågning af bundfældning 

Efter udpumpning 

Dubleret pH Overvågning af drikkevandskvalitet 
Turbiditet Overvågning af drikkevandskvalitet 
Ilt Overvågning af drikkevandskvalitet 
Lednignsevne Overvågning af drikkevandskvalitet 
Hårdhed Overvågning af drikkevandskvalitet 
Døgnprøvetager Overvågning af drikkevandskvalitet 
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I forbindelse med blødgøringsprocessen skal der etableres vandkvalitetsmålingsudstyr for online 
overvågning af vandkvaliteten. Ledningsevne og dubleret pH-målere fra top pelletkolonne monteres 
som gennemstrømningsmålere i ”vandpanel” i gulvhøjde. Turbiditetsmåleren og niveautransmitter 
monteres i pelletkolonnens låg. Målere skal vise kolonnens værdier. Vandpanelet skal forsynes med 
afløbskop med forbindelse til nærmeste gulvafløb eller til tragt til prøvehane. Der skal også måles 
pH online efter CO2-tilsætning.  

Der etableres derudover online målinger ved den samlede rentvandsafgang (afgang værk) af opløst 
ilt, pH (dubleret måler hvis der er blødgøringsanlæg), temperatur, ledningsevne og hårdhed (hvis 
der er blødgøringsanlæg). 

Målere skal være praktisk tilgængelige og være nemme at demontere. Alle målere (undtaget 
niveautransmitter og turbiditetsmåler i toppen af pelletkolonnerne) skal placeres i delstrøm og på 
gulvniveauet, de er derfor ikke i vandbanen og der er ikke krav til overholdelse af drikkevandskrav. 
Vand skal ledes til afløb. Afløb skal placeres, så det passer med optimal målerplacering. 
Tilslutningsslangen til online måleren skal udføres med flexslange og forskruning. 

pH-målere skal være med ekstra flydende elektrolyt (KCl) reserve, der kan sikre bedre stabilitet af 
målingerne og mindske behov for afkalkning af målesonder. Målerne skal måle i området 0-14 pH 
og have en opløsning på 0,01 pH. De skal kalibreres i område 7 til 10 pH. Det vil være fordelagtigt, 
at sonderne kan afmonteres og kalibreres i laboratoriet og ikke behøver kalibreres på stedet (f.eks. 
Memosense systemet). 

Ledningsevne sonder skal være med fire elektroder, som kan korrigere for afkalkning. 

Turbiditetsmåler til toppen af pelletkolonnerne skal være med integreret ultralydsrengøring, der kan 
fjerne kalkbelægninger. Måleren skal måle i område 0-100 NTU med en opløsning på 0,02 NTU. 

Ilt-målere skal være med en optisk sonde med en integreret temperatur sensor, der kan måle i 
området 0-20 mg/l med 0,01 mg/l opløsning. 

Der må maksimalt være 60 sekunders forsinkelse af vandet fra udtag til top af kolonne vandpanel og 
fra udtag til afgang værkspanel. Der må maksimalt være 120 sekunders forsinkelse til de andre 
vandpaneler og 300 sekunder til hårdhedsmåler på afgang værk. Der skal benyttes samme fabrikat 
målere overalt på vandværket til samme parametre. Ved valg af måler skal servicetiden og 
omkostninger pr. år inddrages som beslutningsparameter. 

I vandpaneler skal der kunne tages pH-måler ud til kalibrering eller service uden at skulle stoppe 
flowet til de andre målere på panelet. Som eksempel for opsætning af online måler se bilag 1. Det 
anbefales, at bruge gennemsigtige flow-celler til at kunne overvåge belægninger på målesonderne. 
Panelet skal afgive alarm til SRO-systemet ved no flow/reduceret tryk på panelet. 

Den dobbelte prøvehane, til udtagning af stikprøver og monitering med døgnprøvetagere ved 
rentvandsafgang (afgang værk), skal placeres før online udstyret. 

9.3 Afløb fra vandprøveudstyr og -haner 
Rørforbindelser og fittings skal være i syrefast stål eller plast. Alt vand fra online målere og øvrige 
prøvetragte på vandværkerne dvs. alle analysesteder skal ledes til offentlig kloak. 
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10 Øvrige komponenter, maskiner og rør 
Der skal være indtænkt skyllemuligheder for diverse anlægsdele, rørstrækninger og pumper. 

10.1 Maskiner 
Der stilles krav til funktionaliteten og driften af sammenbyggede komponenter. Komponenter vælges 
så de sammen giver et godt resultat, eksempelvis ventiler og aktuatorer. 

Der stilles krav om dubletter for komponenter, der ved fejl eller nedbrud kan betyde, at produktionen 
stoppes eller nedsættes væsentligt. 

Komponenter skal kunne skilles ad og udskiftes uden at demontere øvrige komponenter, rør m.v. 
Komponenter skal indbygges med standard indbygningslængder. 

Komponenter skal overholde det gældende maskindirektiv. 

10.2 Specifikationer for rustfrie materialer 
10.2.1 Teknisk procedure for rustfrit stålarbejde 
Der henvises til bilag 4. 

10.2.2 Rørspecifikation 
Der henvises til bilag 5. 

10.3 Øvrige krav 
10.3.1 Dæksler i betondæk 
I hvert enkelt tilfælde skal der vurderes om sikkerhedsrist eller rækværk er nødvendigt. Dæksler til 
rød zone skal være vandtætte og hævet over gulv med opkant.  

10.3.2 Reparation af overfladebehandling med epoxy 
Generelt må der ikke anvendes to-komponent epoxy i vandbanen ved nyetableringer. Til 
reparationer af to-komponent epoxy i eksisterende anlæg, må der anvendes to-komponent epoxy, 
som overholder krav i afsnit 2.2.2.  

Ved overflader i kontakt med drikkevand, hvor epoxybelægningen påføres med malersprøjte, skal 
datablad, arbejdsbeskrivelse og lign. fra leverandøren ligge til grund for tilrettelæggelsen og 
udførelsen af epoxyarbejdet på den enkelte beholder. Det påhviler entreprenøren/malerfirmaet at 
sikre, at det er den seneste udgave af databladet og påføringsvejledning, der anvendes. 

Den udførende entreprenør er ansvarlig for, at gældende lovgivning for arbejde med epoxyprodukter 
overholdes.  
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Der skal beskrives reparation med epoxy angivet på en skitse af beholderen ind i ”beholderjournal”, 
som opbevares på værket, samt dato for behandlingen og data for det anvendte epoxyprodukt. 
Entreprenøren udarbejder en kvalitets- og arbejdsbeskrivelse for arbejdet.   

Valg af entreprenør og produkt sker efter aftale med HOFOR. 

Hvis ikke andet er specificeret, påføres en samlet lagtykkelse på mindst 500 µm i to lag, 
eksempelvis 300 µm i første lag og 200 µm i andet lag. Kanter, studse, svejsninger og tærede 
områder udstikkes med pensel inden sprøjtepåføringen. 

10.4 Ventiler og aktuatorer 
10.4.1 Butterflyventiler 
Butterflyventilen skal være til indspænding mellem flanger, og kan enten være med eller uden 
flanger på huset, afhængigt af placering. Er der mulighed for at ventilen på noget tidspunkt, ved 
service eller lign., skal være tæt, selvom et af rørene er afmonteret, skal ventilhuset have flanger. 

Gummilineren (gummiforingen) skal være påvulkaniseret på huset. 

Ventilen må ikke have gennemgående spindel. Den skal monteres med vandret spindel, ved 
størrelser på eller over Ø200 mm. 

Leverandøren skal i sin tilbudsafgivelse redegøre for den coating, som materialet er coated med, 
både hvad angår tykkelse og coatingsmateriale.  

Alle ventiler uanset placering foretrækkes malet blå RAL 5012, hvis det ikke medfører en ekstra 
omkostning. 

Til nedgravede ventiler i jord skal udvendig coating/maling være i henhold til GSK 
(Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz).  

Ventilen skal være udført i:  

 Hus: GG25 
 Spjæld: Rustfrit syrefast stål 1.4408 el. 1.4462 el. 1.4517 iht. EN 10027 
 Foring: EPDM 
 Metallejer: PTFE-linede metallejer 

Spindeltætningen skal i toppen være udført som en bronzebøsning med dobbelt O-ringstætning, 
med ud- og indvendig O-ring i EPDM. 

Topflange skal være udført iht. ISO 5211. 

Der er krav om: 

 Påvulkaniseret gummiliner: Sikrer at der ikke kommer vand ind mellem gummiforingen og 
huset. Derved undgår man korrosion mellem gummiforingen og huset, som medfører utætte 
og defekte ventiler. 

 Meget stabil konstruktion, som giver lang levetid på gummitætningen. 
 Ikke gennemgående spindel: Bedre flow-værdier og dermed bedre driftsøkonomi pga. 

mindre tryktab. 
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 Metallejer: Bedre stabilitet og mindre slid og dermed længere levetid end tilsvarende lejer i
plastmaterialer eller konstruktioner uden lejer. PTFE-lineren på lejet nedsætter
drejningsmomentet.

 Bronzebøsning med dobbelt O-ringstætning: God stabilitet og optimal og servicevenlig
tætning

Butterflyventilen skal følge retningslinjer for, hvornår der anvendes pneumatiske og hvornår der 
anvendes elektriske aktuatorer. 

10.4.2 Ventiler til mikrosand eller pellets opslæmmet i vand 
Ventiler til mikrosand eller pellets opslæmmet i vand skal være pneumatiske slangeventiler. 

10.4.3 Pneumatiske aktuatorer 
Herunder er beskrevet de generelle specifikationer for pneumatiske aktuatorer. 

10.4.3.1 Generelt  
Aktuatorerne skal som minimum opfylde kravene i EN15714-2. 

For at kunne bibeholde isolationsklassen, skal indstilling af position og anden konfiguration kunne 
foretages uden at adskille aktuator. 

10.4.3.2 Aktuatorvalg 
Aktuatoren skal dimensioneres så det sikres at ventilen lukker ved det specificerede differenstryk og 
den specificerede temperatur.  

10.4.3.3 Miljø 
Aktuatorer skal være egnet til både inden- og udendørsbrug. Aktuatoren skal være fuldt 
funktionsdygtig i temperaturintervallet standard -20 °C – +70 °C, i op til 100 % luftfugtighed. 

10.4.3.4 Indkapsling 
Aktuatorer skal være tætnet med O-ringe, og vandtætte iht. IP67 og skal kunne opgraderes til IP 68. 
Aktuatorens komponenter skal være beskyttet mod indtrængning af fugt og støv når 
klemkassedækslet tages af for kabling. 

Alle bolte til samling af kabinet skal være af rustfrit stål A4. 

10.4.3.5 Kobling 
Aktuatoren skal have en kobling som er let aftagelig for bearbejdning. Eventuel trykleje skal være 
livstidssmurt, vedligeholdelsesfrit og kunne modstå 5 x maks. aksialkraft af hvad aktuatoren kan 
yde. 

10.4.3.6 Endestopskontakter 
Endestop skal kunne justeres og synlig positionsvisning skal kunne aflæses. 

10.4.3.7 Reservedele & service/kontroleftersynsniveau 
Udstyr og software for pc-kommunikation med aktuator skal leveres uden beregning. 

Leveringstid på reservedele skal maks. være 3 uger. Den højeste acceptable ventetid på service er 
fra dag til dag. 
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10.4.4 Elektriske aktuatorer 
Herunder er beskrevet de generelle specifikationer for elektriske aktuatorer, 90o drejende og 
multiturn. 

10.4.4.1 Generelt 
El-aktuatorer skal være egnet til anvendelse ved nominel volt, fase, Hz på spændingsforsyningen og 
skal have motor med indbygget reversibel starter, lokalt kontrolpanel og klemrække for fjernstyring 
og aktuator informationer indbygget i et selvstændigt, lukket kabinet. 

Aktuatorerne skal som minimum opfylde kravene i EN15714-2. 

For at kunne bibeholde isolationsklassen, skal indstilling af position, moment og anden 
konfiguration, kunne foretages uden at adskille aktuator. 

10.4.4.2 Aktuatorvalg 
Aktuatoren skal dimensioneres, så det sikres at ventilen lukker ved det specificerede differenstryk 
og den specificerede temperatur. Den sikkerhedsmargin, som den elektriske motor har til rådighed 
til at bevæge ventilen, skal være tilstrækkelig til at sikre nødvendigt moment ved spændingsfald på 
10 % under den nominelle forsyningsspænding.  

10.4.4.3 Miljø 
Aktuatorer skal være egnet til både inden- og udendørsbrug. Aktuatoren skal være fuld 
funktionsdygtig i temperaturintervallet standard -20 °C – +70 °C, i op til 100 % luftfugtighed. 

10.4.4.4 Indkapsling 
Aktuatorer skal være tætnet med O-ringe, og vandtæt iht. IP67 med mulighed for at opgradere til IP 
68 20 m/10 dage. Motoren, og alle aktuatorens øvrige indre elektriske komponenter, skal være 
beskyttet mod indtrængning af fugt og støv når klemkassedækslet tages af for kabling. 

Alle bolte til samling af kabinet skal være af rustfrit stål A4. 

10.4.4.5 Motor 
Motoren skal være en indbygget del af aktuatoren og designet specifikt til denne opgave. Rotor skal 
være med lav inerti og højt moment. Isolationsklasse F. S2 -30 % drift for on/off og S4 for regulering. 
Motor skal beskyttes af termostater i motorens viklinger. 

S2: 60 starter/time ved en sekvens ikke overstigende 600 starter/time. 

S4: Min. 1200 starter/time ved 50 % momentbelastning. 

Elektrisk og mekanisk adskillelse af motoren fra aktuatoren, skal være mulig uden at skulle tømme 
gearet for smøremiddel. 

10.4.4.6 Motorbeskyttelse 
Motoren skal forsynes med beskyttelse iht. nedenstående: 

 Blokering – motoren skal afbrydes inden for 8 sekunder i tilfælde af blokering for fri vandring
 Høj temperatur – en termostat skal sikre at motoren udkobles. Automatisk nulstilling når

enhed er afkølet
 Udfald af fase – beskyttelse mod tab af fase
 Fasefølge – automatisk korrektion
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10.4.4.7 Gearet 
Gearet skal være oliesmurt eller fedtsmurt. Aktuatoren skal kunne monteres i vilkårlig retning. Alle 
geardele skal være af metal. 

10.4.4.8 Manuel betjening 
Aktuatoren skal have håndhjul til manuel betjening. Når håndhjul er indkoblet, skal det være 
mekanisk frakoblet den elektriske motor. Indkobling skal ske med et greb el.lign. Greb skal 
automatisk koble ud når motor startes og overtage kontrol af aktuator. Ved denne indkobling må 
håndhjul ikke “løbe” med motoren. Greb skal kunne aflåses i både manuel og autoposition. Det skal 
være muligt at indkoble grebet, når aktuator er i bevægelse, uden at beskadige mekaniske dele. 

10.4.4.9 Kobling 
Aktuatoren skal have en kobling som er let aftagelig for bearbejdning. Eventuelt trykleje skal være 
livstidssmurt, vedligeholdelsesfrit og kunne modstå 5 x maks. aksialkraft af hvad aktuatoren kan 
yde. 

10.4.4.10 Lokal betjening 
Aktuatoren skal være forsynet med drejeknapper for Åbne/Lukke, samt en Local/Stop/Remote 
skiftekontakt, som kan aflåses i en af disse stillinger. Funktion af drejeknap skal være magnetisk 
overført til styring, for at opretholde IP klasse og undgå vedligeholdelseskrævende trykknapper.  

Aktuator skal kunne skifte retning ved direkte betjening af Åbne/Lukkeknappen, uden anden 
betjening nødvendig samtidig. 

Lokal betjening og display skal kunne orienteres i trin a maks. 90° for den bedste funktionelle og 
visuelle tilgang til aktuatoren. Det skal være muligt at flytte lokalbetjeningen til anden placering, ved 
svært tilgængelig placering af aktuator 

10.4.4.11 Moment og endestopskontakter 
Moment og endestop skal kunne justeres og aflæses som følger: 

 Positionsvisning med en nøjagtighed mindre end 1 %
 Momentjustering: 40 til 100 %
 Mulighed for overbelastning op til 200 % af mærke moment på aktuator, uden at beskadige

den

Positionsmålingsenheden (Encoder) skal være indbygget i aktuatoren og med direkte mekanisk 
udveksling fra drivaksel. Den skal bestå af færrest mulige dele, og skal kunne fungere også ved 
spændingsudfald. 

Principper med LED eller potentiometer til positionsmåling, er ikke acceptable. 

Momentmåling skal foretages direkte på den kraft som motoren yder på gearudvekslingen. 
Principper baseret på strømmåling er ikke acceptabel. 

10.4.4.12 Fjernindikation af ventilstilling og status 
Aktuatoren skal som standard være forsynet med min. 4 kontakter, som alle skal kunne 
programmeres for at vise ventilstilling. Valg af enten NC eller NO skal være frit. Kontakter skal 
opretholde deres funktion ved spændingsudfald. 

Kontakterne skal være klassificeret fra 5mA til 5A, 120V AC, 30V DC. 

Som alternativ til at ventilstillingsindikation skal det være en muligt for enhver tilgængelig kontakt at 
signalere en af følgende: 
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 Ventilen åbner, lukker eller bevæger sig
 Termostat udfald, tab af fase
 Motor udfald ved moment, motorstop
 Fjernbetjening valgt
 Aktuatoren betjenes lokalt og/eller med håndhjul
 Aktuatorfejl

Aktuatoren skal som standard være forsynet med et “monitor” relæ, der kan bruges til at indikere om 
aktuator kan betjenes i fjernstyring eller ikke. Relæet skal være af typen fjeder retur med en NO/NC-
kontakt. 

10.4.4.13 Lokal display 
Display skal kunne vise stilling med præcision bedre end 1 %. Der skal være symbol for åben og 
lukket position. Ved alm. forsyning skal visning kunne ses fra 5 meters afstand. 

Display skal have en pixelopløsning på min. 168 x 132. 

10.4.4.14 Integreret starter og transformer 
Den reversible starter, transformer og lokal styring skal være integreret i aktuatoren, indkapslet iht. 
IP68 20 m/10 dage, for at forhindre ventilering og kondens mellem omgivelser og de indre dele af 
aktuatoren. Aktuator skal være overstrømsbeskyttet. 

 Kunne forsyne kontaktspolerne med strøm
 24V DC- eller 110V AC-udgang til kontakter (maks. 5W/VA)
 Forsyning til alle de interne elektriske kredsløb

10.4.4.15 Display visning 
Følgende skal kunne aflæses på display: 

Aktuator indikation: 

 Closed Limit, open limit, moving open, moving closed, stopped
 Torque trip closing, torque trip opening, stalled
 ESD active, interlock active
 Thermostat trip, phase lost, 24V supply lost, Local control failure
 Configuration error, Position sensor failure, Torque sensor failure

Interne dataloggere skal logge, gemme og kunne vise følgende data: 

 Opening last/average torque against position
 Closing last/average torque against position
 Opening motor starts against position
 Closing motor starts against position
 Total open/closed operations
 Maximum recorded opening and closing torque values
 Event recorder logging operational conditions (valve, control and actuator)

10.4.4.16 Tilslutningskit 
Aktuatoren skal leveres med et kit bestående af instruktionsmanual, klemskema og skruer for 
tilslutning. 



KRAVSPECIFIKATION 

VAV 101, Kravspecifikation Vandværker, version 5 Side 61 af 80 
13.12.2019 

10.4.4.17 Funktions- og testcertifikat 
Hver aktuator skal komme med nyeste firmware version, og være funktionstestet med individuelt 
testcertifikat, som kan leveres uden beregning. Testudstyret skal simulere en typisk ventilbelastning, 
og følgende parametre skal registreres. 

 Strøm ved maks. momentindstilling
 Moment ved maks. momentindstilling
 Aktuator omdr. eller driftstid.

Ydermere skal testcertifikatet registrere specifikationsdetaljer på tilbehør såsom gear ratios for både 
manuel, automatisk og mellemgear, lukkeretning og forbindelsesdiagramnummer. 

10.4.4.18 Reservedele & service/kontroleftersynsniveau 
Udstyr og software for pc kommunikation med aktuator skal leveres uden beregning. 

Leveringstid på reservedele skal maks. være 3 uger. 

Den højeste acceptable ventetid på service er fra dag til dag. 

10.5 Krav til pumper 
10.5.1 Pumpevalg 
Ved pumpevalg skal der tages hensyn til pumpens opfyldelse af behov (Q x H), betydning, driftstid 
og indbygningssted. Pumpevalget har kun mindre betydning for anlægsudgiften, men er afgørende 
for anlæggets driftssikkerhed og driftsøkonomi. Forholdet mellem energiforbrug, anlægspris og 
vedligehold over levetiden er ca. 96,5 % - 2,5 % - 1 %. Pumpe- og motorvalget skal derfor tage 
udgangspunkt i: 

 Designkrav
 Pumpens driftstid og evt. betydning for forsyningssikkerhed
 Høj og blivende pumpevirkningsgrad i normal driftspunktet
 Så lave levetidsomkostninger som muligt, dvs. motorens energiklasse skal f.eks. være høj,

hvis pumpen skal køre meget
 Så god beskyttelse mod lejestrøm som muligt i motor (vurder keramiske lejer eller isolerede

lejeløsninger)
 Levetid
 Tryktab i ventiler og kontraventiler skal vurderes. (Relativt lille anlægsudgift)

Centrifugalpumper opfylder erfaringsmæssigt bedst ovenstående. Der foretrækkes normalt pumper 
med lavt omdrejningstal omkring 1.500 omdr./min. Splitcase pumper accepteres normalt ikke pga. 
høje levetidsomkostninger. 

Pakdåser skal vælges under hensyntagen til levetidsomkostninger. (F.eks. har Chesterton 880 med 
sæde for kørsel med frekvensomformer været brugt tidligere, det er nu erstattet af Chesterton 891). 

10.5.2 Udluftning 
Pumper skal primært udføres med selvudluftning. Alle pumper skal manuelt kunne 
udluftes på en hensigtsmæssig måde gerne uden brug af værktøj. 
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10.5.3 Ansugning 
For pumper der ikke er selvansugende etableres anlæg for ansugning. 

10.5.4 Materialer 
Som udgangspunkt ønskes pumper, der opfylder kravene beskrevet i afsnit 2.2.2. I det omfang dette 
ikke er muligt, skal der vælges pumper, der er designet til drikkevand og følgende materialekrav 
være opfyldt for at sikre dispensationsgodkendelse jf. HOFORs procedure for godkendelse af 
materialer i vandbanen: 

 Pumpehus: Rustfrit stål eller GG støbejern
 Løber: Rustfrit stål eller bronze
 Aksel: Rustfrit stål
 Akseltætning: Rustfrit stål/EPDM/siliciumkarbid

Lejer til pumpen kan være smurt med fedt eller olie. I tilfælde hvor oliesmøring vælges skal der være 
tæthed f.eks. i form af labyrinttætning. Det skal angives, hvilket smøremiddel lejer er forsmurt med. 
Levetidsmurte lejer eller en form for autosmøring tilbydes om muligt og kan vurderes. 

10.5.5 Pumpemotorer 
Der ønskes som udgangspunkt anvendt pumper med EN/IEC norm motorer af almindelige 
anerkendte fabrikater. Alle motorer skal opfylde og prøves efter EN 60034-1. Lejer på pumpemotor 
skal være fedtsmurte, og da denne ikke er i kontakt med vandbanen sættes der ikke særlige krav i 
relation til afsmitning. Det skal angives, hvilket smøremiddel lejer er forsmurt med. Fedt skal så vidt 
muligt være kompatibelt med Unirex N2 eller N3. Levetidsmurte lejer eller en form for autosmøring 
tilbydes om muligt og kan vurderes. 

 Min IP 55
 Isoleringsklasse min. F og temperaturklasse B
 Energiklasse: Motorer større end 75 kW med driftstid større end 2000 h pr. år vælges

minimum IE4. (Der vælges så høj energiklasse som muligt under hensyntagen til
levetidsomkostningerne. Ved f.eks. skyllepumper der ikke kører så ofte, kan en lavere
energiklasse vurderes.)

 Separat klemkasse for eksterne tilslutninger
 Isoleret leje i ND-siden pga. frekvensomformerdrift, alternativt kan vælges keramisk leje
 EMC forskruninger
 Common mode filtre på motor eller frekvensomformer for at beskytte mod lejestrøm
 Forberedt for frekvensomformerdrift skal fremgå af selve typeskiltet

10.5.6 Instrumentering på pumper og tilhørende motorer 
Tabel 10-1:Krav til instrumentering på pumper og tilhørende motorer 

Måling Dykkede 
pumper 

Tørtopstillede 
pumper < 15 kW 

Tørtopstillede 
pumper > 15 kW 

Fugtføler i evt. oliekammer Ja Nej Nej 
Termokontakter i motorviklinger 
(f.eks. Klix-on) 

Ja Nej Nej 

Termistorer i motorviklinger Ja Ja Ja 
Lejetemperatur Nej Nej Ja 
Forberedt for måling af vibrationer1 Nej Nej Ja 
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1 Permanent overvågning af lejekondition med tilbagemelding til SRO anlæg bør inkluderes på kritiske pumper. 

10.5.7 Kobling mellem motor og pumpe 
 Pumper < 35 kW

Leverandøren foreslår bedste løsning ved forelæggelse af 2 mulige alternativer 

 Pumper > 35 kW

Koblingsmateriale skal kunne udskiftes uden at flytte motor eller pumpe af hensyn til opretning f.eks. 
N-Eupex eller Samiflex kobling.

 Alle pumper

Der monteres beskyttelsesskjold for roterende dele. 

10.5.8 Støjniveau 
Lydtryksniveau pumpeaggregat < grænseværdier der er angivet i Europarådets direktiv 2006/42/EF 
(maskindirektivet). 

10.5.9 Overfladebehandling 
Tørt opstillede pumper i ikke rustfrie materialer med motorer forbehandles og males til 
korrosionsklasse C3 jf. DS/EN ISO 12944-2. Ral 5012 kan vælges, hvis det ikke medfører ekstra 
omkostning. 

10.5.10 Opsætning af pumpeanlæg 
Udføres med laser samt udført målerapport. Slutopretningen udføres efter at tilsluttede rør er blevet 
vandfyldt, efter kabelmontering og ved driftstemperatur. Maksimalt tilladte afvigelser: 

 Radial akselforsætning x max = 0,08 mm
 Aksial akselforsætning y max = 0,08 mm ved n max = 1500 omdr./min. pr Ø100 mm

akseldiameter
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11 El og SRO 
Der henvises til kravspecifikationer for SRO anlæg (se ref. 12, 13, 14 og 15).  

Med hensyn til brug af strøm på HOFORs lokationer i forbindelse med projekter eller andre opgaver, 
skal der følges en procedure for bestilling af byggestrøm. Kontakt HOFOR for nærmere anvisning. 

Generelt forudsættes at vandværker påtrykkes en ydelse fra HOFORs centrale 
indvindingsplanlægning. Styringsmæssigt skal vandværker således behandle det vand, der kommer 
til værket og ikke styre kildepladser. Ligeledes skal udpumpningen styres centralt fra det 
eksisterende SCADA anlæg, efter niveau i rentvandsbeholderen eller eventuelt bytrykket. 

Driftsovervågning: Der etableres en lokal betjening uafhængig af telekommunikationsforbindelser til 
værket. HOFOR etablerer betjeningen på grundlag af den færdige SCADA løsning. Det kan være i 
form af touchscreens, der eventuelt er bærbare eller flytbare. Derudover skal der indrettes en 
arbejdsplads med HOFOR standard PC i multirummet. 

Der skal ikke etableres nødgeneratoranlæg til produktion på de nye værker. Der skal etableres 
nødforsyning i form af UPS anlæg (batterianlæg) og eventuelt nødgenerator, der kan sikre 
kontrolleret nedlukning af værkerne, opretholdelse af kommunikation, sikring af fortsat ADK, samt 
nødvendig nødbelysning og kan holde SRO anlæg og instrumentering kørende. Der er dog særlige 
behov på Værket ved Islevbro, der skal fastlægges og dækkes af en nødstrømsløsning. 

  



KRAVSPECIFIKATION 

VAV 101, Kravspecifikation Vandværker, version 5 Side 65 af 80 
13.12.2019 

12 Bygnings- og anlægsdele 

12.1 Generelt 
Vandværksbygninger skal udstråle, at der er tale om en levnedsmiddelvirksomhed – enkelt, simpelt 
og rent. Vandværker skal være ‘lyse og venlige’ med dagslys i kontorlokaler, spiserum og ved 
filtersal med lukkede filtre. 

Generelt gælder, at synlige materialer og komponenter skal være rengøringsvenlige. Der må ikke 
være støv og snavssamlere - ingen unødige recesser, kanter og karme. 

Ved disponering af nye anlæg skal en industriel designer inddrages tidligt i planlægningsfasen for 
disponering af procesenheder, føringsveje, logistik m.v. 

Skitseprojekt af vandværkets bygning skal laves af en arkitekt. 

Bygninger skal forholde sig i udseende til den eksisterende bygningsmasse og til det omgivende 
landskab samt gældende lovgivning og lokalplaner. 

12.2 Oprydning af gamle anlæg 
12.2.1 Bygninger og bygværker 
HOFOR definerer indledningsvist om en bygning eller et bygværk hører under 1 (bevares men 
indgår ikke i det fremtidige vandværk), 2 (bevares og indgår i det fremtidige vandværk) eller 3 
(nedrives). Dette angives i byggeprogrammet eller senest i dispositionsforslaget.  

Der udarbejdes som led her i en samlet oversigtstegning der angiver, hvilket dele der kan frasælges, 
hvilke bygninger der ønskes bevaret og hvilke anlæg herunder ledninger i jord hvor der skal 
tinglyses servitut. HOFOR oplyser herom. 

 Bygninger af kategori 1 – Bevares men indgår ikke i vandværket
Der udføres som udgangspunkt ikke miljøundersøgelser af dette med mindre andet aftales.
Evt. ændrede forsyningsforhold oplyses af HOFOR.

 Bygninger af kategori 2 – Bevares og indgår i vandværket
Der udføres miljøundersøgelser af bygninger og bygværker, som skal indgå i det fremtidige
vandværk, hvis HOFOR vurderer at det er nødvendigt.

 Bygninger af kategori 3 – Nedrives
HOFOR afgør i hvilket omfang bygninger og bygværker, som ikke skal anvendes i fremtiden,
skal fjernes. Der udføres miljøundersøgelser af bygninger og bygværker, som skal nedrives.
Som beskrevet i afsnit 6.8.1 ønskes så vidt muligt genanvendelse af byggematerialer.

12.2.2 Ledninger i jord 
HOFOR definerer om en ledning hører under kategori 1 (genbruges), 2 (afproppes da ledning er 
uden for arbejdsområdet) eller 3 (opgraves da ledning er inden for arbejdsområdet). 
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 Ledning af kategori 1 – genbruges
Eksisterende ledninger, som har tilstrækkelig dimension, gunstig placering og kotemæssige
forhold og som vurderes at have en fornuftig restlevetid genbruges. Mht. restlevetid udføres
nærmere vurderinger af denne i et omfang, der drøftes i hvert enkelt tilfælde med HOFOR.
HOFOR accepterer således, at der ved genbrug af ledninger i jord kan være usikkerhed om
restlevetiden.
Vurdering kræver derfor kun i begrænset omfang udførelse af diverse forundersøgelser,
herunder TV-inspektion, tilstandsvurdering og prøvegravninger. Omfang skal aftales
nærmere med HOFOR.

 Ledning af kategori 2 – overflødig og uden for arbejdsområdet
Ledninger, som ikke skal genbruges i fremtiden og som er placeret i områder, hvor der i
øvrigt ikke skal udføres gravearbejder, indmåles og afproppes. Disse ledninger indtegnes på
aktuelle plantegninger og indgår i "Som-udført"-materialet.

 Ledninger af kategori 3 – overflødig og inden for arbejdsområdet
Ledninger, som ikke skal genbruges i fremtiden og som er placeret i områder, hvor der
udføres gravearbejder fjernes som udgangspunkt fuldstændigt, medmindre der er væsentlige
forhold, der taler imod, f.eks. forholdsvis store udførelsesomkostninger.

12.3 Materiale- og komponentvalg 
12.3.1 Generelt 
Ved projektering af et nyt vandværk er det vigtigt, at der etableres mulighed for afskærmning af 
sollys, så sollyset ikke har effekt på vandværkets indeklima og vandets kvalitet.  

Konstruktion i beton skal overholde HOFORs kravspecifikation for beton (ref. 16). 

12.3.2 Krav til vinduer og døre 
Der skal gælde en ”dobbeltdør” strategi, forstået på den måde, at der skal være to uafhængige døre 
fra åbne vandoverflader til det fri. Døre i filtersal (gul zone) imod det fri udformes som dobbelte døre, 
en indadgående og en udadgående. Begge døre skal være tætsluttende. 

Døre fra gul zone imod det fri må ikke kunne åbnes udefra (ingen dørbetjeningshåndtag på 
ydersiden). 

Døre skal skabe adgang for de processer, der skal foregå bag disse. Eksempelvis skal døre fra det 
fri til filtersal være minimum 1400 mm brede, så Europaller kan passere. 

Vinduer og døre skal være af bestandige materialer uden særlige krav til vedligehold. 

Døre (og vinduer) skal være med motorlåse og forberedt for ADK. Døre med ADK leveres til 
montering af motorlås). Døre registreres i et særskilt dørskema der skal gennemgås og godkendes 
af den ADK ansvarlige i HOFOR inden projektet udføres. 

Vinduer udføres evt. med lamineret glas for hærværks-/terrorsikring. 

Vinduer må ikke kunne åbnes og skal være sikret imod afmontering af glaslister udefra. 
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Vinduer skal være forsynet med filter ved åbne vandoverflader. 

12.4 Afstandskrav 
Der er opstillet en række minimums afstandskrav mellem komponenter inde på Værkerne: 

 Pelletkolonner, filtre og lignende beholdere
o Afstanden indbyrdes mellem toppen af pelletkolonne/filtre skal være minimum 1,6 m.
o Afstanden fra toppen af pelletkolonne/filtre til bygningens indervægge skal være

minimum 1,6 m.
o Der skal etableres gangarealer på den ene side af hver linje af pelletkolonne/filtre,

således at de kan demonteres, bugseres ud på gangarealet og herfra rulles ud for løft
ud af bygningen, ved evt. reparation.

o Hvert af ovennævnte gangarealer skal som minimum indeholde et demonterbart
felt/ovenlys i tagkonstruktionen, hvorigennem filterne kan løftes ud (og senere ind)
med mobilkran, ellers skal der være plads på gulvarealet til at transportere filtre fra
gangareal til gangareal.

o Gangarealer til ”udtagning af filtre” ved reparation skal have en bredde på minimum
filtrenes yderdiameter tillagt 0,6 m – eksempelvis hvis filterbeholderne er Ø3,8 m
bliver skal gangarealet have en bredde på 4,4 m.

 Rentvandsbeholdere:
o Afstand mellem rentvandsbeholdervæg og bygningens indervæg skal minimum være

1,6 m, medmindre der er særlige forhold der gør sig gældende.
o Afstand indbyrdes mellem rentvandsbeholdere skal minimum være 1,6 m.

 Øvrige gangarealer og flugtveje:
o Øvrige gangarealer er beskrevet i bygningsreglementet at skulle have en

minimumsbredde på 1,3 m. Flugtveje skal kunne findes indenfor 25 m, og have
udgang til det fri.

o Af sikkerhedsmæssige årsager skal der være fri adgang til nødbrusere. Der må ikke
være forhindringer eller adgang gennem døre eller rundt om hjørner.

12.5 Rørgennemføringer af trykledninger 
12.5.1 Rørgennemføring ydervægge, diamantboret 
I alle rørgennemføringer i bygværkers ydervægge mod jord, bores huller op med diamantbor. Er der 
tale om en ny mur, skal armeringen dimensioneres således, at denne kan gennembores, og stadig 
have den krævede statik for bygværket. I alle ydervægge benyttes kun rørgennemføringer i PE, da 
rustfrit stål ikke benyttes i jord.  

Efter gennemførelse af boring i armeret væg, sikres det at de blotlagte armeringsjern beskyttes mod 
korrosion. Armeringsjern fastgøres udvendig med klæbeankre, og ringarmering. PE rør monteres på 
indvendig side med link-seal, og på udvendig side af boret hul påføres PUR skum for at sikre at 
udstøbt beton ikke når frem til link-seal. Skulle det ske kan det have betydning for efterspænding og 
tætheden af link-sealen. 

Udvendigt laves en forskalling omkring ringarmering og øvrige armeringsjern, og på PE røret 
påsvejses en krave eller el-muffe, der omkring støbes i denne ”kasse”. Der anvendes ingen 
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fugebånd eller lignende ved etableringen af denne rørgennemføring. Indvendigt efterspændes link-
seal, hvis der skulle opstå utætheder, og der sættes ikke støttebøsning i PE røret. Ved denne 
løsning er der etableret en forankring af PE røret til bygningen. 

Figur 12-1: Rørgennemføring ydervægge, diamantboret. 

12.5.2 Rørgennemføring indervægge med vandtryk, diamantboret 
På indvendige vægge anvendes rustfrit stål til rørgennemføringer. Gennemføring ved boring i 
armeret væg. Midten af boring ruhugges som en slags ”not”. Det midterste stykke af røret og 
indersiden af boringen, påføres Forsoc svummemørtel ST05 med kvartssand 2-3 mm. Hul med 
krave på rustfrit rør udstøbes med svindfri beton. Det sikres at udstøbningen holdes ca. 10 mm 
tilbage fra selve muren, således det efterfølgende er muligt at pudse muren op til det rustfrie rør. 
Eventuelle utætheder injiceres efterfølgende. Der bruges ikke fugebånd eller injektionsslanger ved 
denne løsning. 
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Figur 12-2: Rørgennemføring indervægge med vandtryk, diamantboret. 

12.5.3 Alternativ: Rørgennemføring indervægge med vandtryk, udsparing 
Er der tale om særlige pladsforhold der gør det meget vanskeligt, eller umuligt at diamantbore, 
etableres rørgennemføring ved udsparing. 

Rustfrit stål rør anvendes til rørgennemføringen. Der etableres en udsparing med not eller der 
ruhugges i midten af udsparingen i stedet for not. Det midterste stykke af røret og af inderside 
beton, påføres Forsoc svummemørtel ST05 med kvartssand 2-3 mm. 

Udsparing med krave på rustfrit rør udstøbes med svindfri beton. Det sikres at udstøbningen holdes 
ca. 10 mm tilbage fra selve muren, således det efterfølgende er muligt at pudse muren op til det 
rustfrie rør. Eventuelle utætheder injiceres efterfølgende. Der bruges ikke fugebånd eller 
injektionsslanger ved denne løsning. 

Midten af betonen
ruhugges

Rustfrit
stålrør med
�angekrave
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Figur 12-3: Rørgennemføring indervægge med vandtryk, udsparing. 

12.6 Ventilation og luftkonditionering 
Der må ikke ske kondensdannelse på bygningsdele eller installationer. Fugtindhold i luft i filtersal 
skal affugtes efter behov. 

Al lufttilførsel til bygningen skal filtreres. Der skal være så få luftindtag og afkast som muligt, og 
disse skal være samlet på få centrale sluser i anlægget. Al luft, der går ind i bygningen, skal filtreres 
gennem filter. 

Al procesluft skal filtreres med minimum ePM1 60 % luftfilter iht. ISO 16890. Der skal foretages 
risikoanalyse af forurening fra luftindtaget, og ud fra det vurderes det, om der skal benyttes et finere 
filter. Der henvises til ref. 17.  

Luftafkast og indtag skal sikres imod hældning af væsker samt tilbageløb af regnvand og kondens. 

Rustfrit
stålrør med
�angekrave
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12.7 Opvarmning af rum og varmt brugsvand 
Der skal så vidt muligt benyttes overskudsvarme fra eksempelvis ludrummet til opvarmning af kontor 
og mandskabsfaciliteter. Den ”grønne” energikilde skal dog være suppleret med en anden 
opvarmningskilde.  

Opvarmning af rum skal ske ved anvendelse af lavtemperaturanlæg.  

12.8 Mandskabsfaciliteter 
På lokale vandværker skal der som minimum være håndvask og toilet.  

På de regionale værker skal der være: 

 Et multirum (spisestue, tekøkken og kontorfaciliteter) 
 Toiletter  
 Omklædning og bad 
 Rent værksted/lager/mini laboratorium 
 Beskidt værksted 
 Kemikalielager 
 Hygiejnesluse 

Arealkrav for multirum, toiletter, omklædning, bad og hygiejnesluse fastlægges ud fra lovkrav til 
pladsforhold. 

12.8.1 Multirum 
I multirum skal der være: 

 Bord med plads til 10 personer  
 Tekøkken med  

o Vask inkl. armatur og afløb 
o Installationer til kaffemaskine 
o Lille køleskab 
o Opvaskemaskine 
o Skabe til opbevaring af rent service og underskab med plads til affald 
o Kombiovn  

 2 delepladser med dockingsstation og skærme med 1 fast PC opkoblet til SRO-anlægget 
 Fladskærm med opkobling til SRO-anlægget 
 Whiteboard 
 Storskærm, til brug ved møder, placeret i forhold til møde/spisebord 
 Arkivskab til opbevaring af hardcopy af dokumentationsmateriale 

12.8.2 Toiletter 
Der skal min. være to toiletter heraf ét handicaptoilet. 

12.8.3 Omklædning og bad 
Omklædning og bad skal være opdelt på herrer/damer og beregnet for 6 personer: 
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 Bad og omklædning for min. 6 personer opdelt på to separat aflåselige rum 
 Hver person skal have 2 stk. omklædningsskabe (40 cm bredde og min. 1,5 m høj) med 

bænk foran 
 Der skal etableres to stk. bruserum i relation til omklædning 

 
Baderum skal være nemt tilgængeligt. Ved uheld med lud vil proceduren være, at medarbejderen 
afskyller sig under nødbruseren (koldt vand) og herefter går til baderummet for afskylning under 
varmt vand i længere tid. Der er derfor behov for let adgang såvel udefra (ved modtageområdet) 
som indefra fra området med luddosering/kolonner.  

Der skal endvidere være rum for omklædning og tørring af sikkerhedsudstyr (heldragter mv.) for 
hhv. modtagelse af lud (beskidt zone) og arbejde med luddosering (gul zone). Disse rum skal være 
placeret i nærheden af de respektive arbejdsområder. 

12.8.4 Rent værksted/lager/mini laboratorium 
Rummet skal fungere som rent værksted med adgang fra gul zone. Rummet skal endvidere 
indeholde lager for diverse komponenter herunder rengøringsudstyr samt mini laboratorium, hvor 
on-site analyser kan udføres. Herudover er der krav til, at der er: 

 Plads til gulvvaskemaskine og robotstøvsuger 
 Plads til reoler for rengøringsartikler  
 Udslagsvask og armatur samt gulvafløb 
 To bord (en filebænk og et skrivebord) for bl.a. kalibrering af udstyr/on-site analyser mv. 
 Varmeskab og sigteprøveudstyr 
 Udsugning  
 Lagerreoler for rengøringsartikler 
 Lagerreoler for rene maskinkomponenter 
 Værkstedsvogn (for rent værktøj) på hjul 
  Udtag til trykluft/transportabel kompressor 

I tilknytning til rummet etableres et område, hvor evt. eksternt rengøringsfirma kan stille 
rengøringsvogn, rengøringsartikler og har adgang til udslagsvask. 

Arealkrav er 20 m2. 

12.8.5 Beskidt værksted 
Rummet skal fungere som beskidt værksted (til service og driftsopgaver af udstyr der ikke må 
komme ind i gul eller rød zone). Rummet skal kun have adgang udefra med tilhørende ADK og må 
ikke have direkte kontakt til de indvendige rum i vandværket. Der skal være: 

 Filebænk 
 Værkstedsvogn (for beskidt værktøj) på hjul 
 Reol for beskidt udstyr 
 Udslagsvask og armatur samt gulvafløb 
 Punktudsug 
  Udtag til trykluft/transportabel kompressor 

Arealkrav er 15 m2. 
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12.8.6 Kemikalielager 
Det er et lager for diverse mindre oplag af kemikalier til bl.a. desinfektion, neutralisering, syre til 
afkalkning af udstyr og kalibreringsvæske, med følgende krav: 

 Lagerreoler til kemikalier beregnet for placering i spildbakker 
 Spildbakker for opbevaring af dunke og kalibreringsvæsker 
 Udsugning eller evt. naturlig ventilation 

Arealkrav er 10 m2. 

12.8.7 Hygiejnesluse 
 Sluse med bænk og reoler til rent fodtøj 
 Automat eller lignende til overtræksfutter samt affaldsspand til brugte futter 
 Plads til at 6 personer kan være i slusen samtidigt  
 Tydelig markering af overgang til gul zone 

12.8.8 Generel indretning af anlægget 
Derudover skal værktøj til betjening af vandværk m.m. (ventilnøgler, brandslanger osv.) opbevares, 
hvor det skal bruges.  

Der placeres el-udtag (disponible udtag for håndværktøj og maskiner) 230V, 400V, 16A og 32A efter 
behov. 

Der skal være vandudtag for koldt, varmt og ”brandslangeudtag”. 

Overløb, skyllevandskanaler og ledninger skal sikres mod adgang af gnavere, insekter og padder og 
mod tilbageløb. 

12.9 Sikringskrav 
HOFORs standarder skal følges for videoovervågning af adgangsveje, klimaskærmen og 
procesanlægget, samt kontrol af kørsel til og fra værkerne. Der skal også etableres ADK 
(Adgangskontrol) og der skal følges ovenstående principper:  

 Skalsikring af bygningerne  
 Videoovervågning af værkerne udenfor og indeni  
  Videoovervågning af udendørs nødbruser 
 Kontrol af trafik til og fra værkerne via automatisk port  
 Sikring mod anden uautoriseret trafik via beplantning og lign., der hindrer trafik til værket 

uden om den automatiske port 

Værkerne skal ikke ”invitere” til adgang for offentligheden. Værkernes vejanlæg skal afskærmes så 
godt som muligt for udefrakommende trafik i form af gående, cyklende, osv. for at skærme ”bløde 
trafikanter” for den tunge trafik. Denne afskærmning kan foretages ved beplantning med buske og 
lignende, der kræver minimum af vedligehold (dvs. ikke hækbeplantning der kæver klipning) og/eller 
med indhegning med trådhegn og lign. som bl.a. anvendt på beholderanlæg Tinghøj, afpasset i en 
højde efter de aktuelle forhold.  
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Hvor der ikke opsættes hegn omkring værkerne og det alligevel er nødvendigt at tydeliggøre 
afgrænsningen mellem vandværk og naboområder, skal der i stedet etableres grupper af busketter, 
uklippet hæk eller klippet hæk. Ved etablering af klippet hæk, skal der tages højde for, at hækken 
skal kunne maskinklippes 2 gange årligt med traktormonteret sideklipper. 

Som supplement til hække og busketter, kan der anvendes solitære træer. På mange af de 
eksisterende værker ses et gennemgående tema af eg, fyr og valnød. Ved plantning af solitære 
træer, skal der tages højde for lokale jordbundsforhold. 

Der er ikke krav til automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på Værkerne. 

12.10 Grønne arealer 
Plante- og jordarbejdet skal ske efter gældende normer for anlægsgartnerarbejde. Ved større 
anlægsarbejder, skal der indgås aftale om 3 års garantipleje. 

Ved valg af beplantning skal der tages højde for formålet med beplantningen på den enkelte 
lokalitet, samt i den enkelte lokalitets historie og kultur. 

Beplantning omkring værker benyttes til at give rum og form. Beplantningen reducerer blæst og 
turbulens på større flader og omkring skarpe hushjørner.  

Plante- og materialevalget skal tage højde for, at den efterfølgende drift skal kunne foretages 
rationelt og effektivt uden brug af pesticider. 

Omkring værkerne skal der generelt etableres brugsgræs.  

Græsslåning skal kunne foregå med robot. Det er derfor vigtigt at der under etableringsfasen tages 
højde for jævnheder på græsfladen.  

Belægningen omkring værkerne skal tage højde for den påtænkte trafik. Generelt skal sf 
belægninger, græsarmeringssten og lignende undgås, da de er ret plejekrævende, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt slid på dem. 

Arealer med skærver, sø-sten og lign. omkring bygninger og tekniske installationer skal undgås. 
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13 Idriftsættelse 
Idriftsættelsen af Værket består af test og indkøring af anlægget. 

13.1 Mærkning af komponenter og rørsystem  
Alle nye ledninger skal rørmærkes. Rørmærker placeres ved væggennemføringer og ved ventiler 
samt med en afstand på højst 5 m, således at alle ledninger let kan identificeres. Ved parallelle rør 
placeres mærker ud for hinanden. Rørmærkningen skal påføres hele vejen rundt om røret. Der 
benyttes i videst muligt omfang standardtekster, hvor specielle tekster giver bedre mening, 
fremlægges dette for tilsynet. 

Rørmærker skal have farver, fastsat efter det gennemstrømmende stof, vise flow-retning og hvis 
nødvendigt faresymboler. Der skal bruges DIN 2403 standard til rørmærkning. 

Rørsystemer og beholdere indeholdende farlige kemiske stoffer og blandinger skal være mærket 
med faresymboler, for at advare mod kemikaliernes farlige egenskaber. I henhold til CLP-
forordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), skal man fra den 
1. juni 2017 udelukkende benytte GHS-faresymboler (the Global Harmonized System of 
classification and labelling og chemicals), når man opmærker farlige stoffer. GHS-mærkningen sker 
ud fra de kemiske stoffer og blandingers nye klassificering, som skal fremgå af de lovpligtige 
sikkerhedsdatablade. 

Der skal monteres sikkerhedsskiltning. 

Under arbejdet skal der monteres skilte til midlertidig mærkning med gældende TAG-nummerering 
og komponentbeskrivelse umiddelbart efter en komponent er monteret/opsat.  

Alle komponenter med et TAG-nr. skal opmærkes med permanente TAG skilte til sidst. TAG skilte 
skal være monteret inden den første I/O test. 

13.2 Test af anlæg 
Når procesanlægget er færdigmonteret, skal det testes og indkøres inden idriftsættelse. I bilag 6 er 
der vist et flowdiagram, der detaljeret viser, hvad de forskellige aktører har af roller og ansvar ifm. 
testforløbet. Det flow, der er anvist i dokument, skal udføres for hvert delanlæg i procesanlægget.  

Det er vigtigt, at der et velkvalificeret hold, der kan forestå testen af procesanlægget.  

Testforløbet kan først startes, når byggevand er etableret og forbundet til de rørføringer, der skal 
forsynes med skylningsvand ifm. indkøringen og når al mekanisk montage er afsluttet og afprøvet 
mekanisk. 

Der skal først udføres en I/O test, hvor funktion af pneumatiske og elektriske ventiler samt 
instrumenter og pumper testes. Bagefter skal der udføres en SAT#1, hvor funktion af ventiler, 
instrumenter og pumper testes i forhold til kontrol fra SRO-anlægget. Der skal foretages en 
trykprøvning af rørsystem og beholdere i sektioner til de rette prøvetryk. Trykprøvning foretages 
med rent drikkevand og med rent trykprøvningsudstyr. Efter endt trykprøvning drænes 
rørsystemerne igen, så der ikke henstår ’gammelt’ vand i rørene (af hensyn til bakteriologi og 
korrosion). 
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Der skal gennemføres en skylning af det samlede anlæg. Alle flader, der senere vil være 
vanddækkede, når procesanlægget er idriftsat, skal skylles for at der ikke senere kan opstå en 
forurening. Det må forventes, at der skal renskylles ved opstart, og inden anlægget sættes i drift, 
selvom entreprenør/leverandør har dokumenteret med to på hinanden følgende vandprøver, at 
delene var rene ved aflevering, som beskrevet under afsnit 2.2.4. Derudover gennemføres der i 
denne fase tæthedsprøvning af de komponenter, som evt. ikke kunne trykprøves i den tidligere fase. 
Når skylningen er foretaget, må der ikke henstå stillestående vand i procesanlægget, da dette kan 
føre til tæringer af de rustfri rør. Såfremt man ikke kan undgå, at nogle rørstrækninger skal stå stille i 
en periode, skal vandet i rørene ’friskes’ med nyt iltholdigt vand mindst hver 3. dag. 

Når filtermaterialerne er lagt i filtrene, kan alle dæksler på filtrene lukkes og filtrene kan trykprøves. 
Trykprøvning foretages med rent drikkevand og med rent trykprøvningsudstyr. 

Der skal bagefter udføres SAT#2 Funktionstest med vand, hvor det skal testes, at procesanlægget 
kan anvendes og der skal køres med rent vand i anlægget. 

Der skal fortsættes med SAT#3 Test med kemikalier og forbrugsstoffer, hvor det skal testes, at 
procesanlægget kan anvendes og køre med forbrugsstoffer og kemikalier i anlægget. Inden denne 
test skal beredskabsøvelser og procedurer herfor være udarbejdet og afprøvet.  

13.3 Indkøring 
Efter test skal anlægget indkøres og idriftsættes. Der vil være en længere periode under indkøring, 
hvor anlægget er i drift, men det producerede vand ikke ledes til forbrugere. I den periode vil 
vandkvaliteten overvåges, og værket sættes ikke i drift, før vandkvaliteten på samtlige parametre 
overholdes i henhold til HOFORs krav og er godkendt i henhold til aftale med myndighed. Først 
derefter sættes anlægget i drift, og vand ledes til forbrugere. 
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14 Anlægsdokumentation, drifts- og 
vedligeholdelsesvejledning (EAM)  

Med hensyn til modtagelse og udveksling af anlægsdokumentation mellem rådgiver/leverandør og 
HOFOR gælder HOFORs kravspecifikation for anlægsdokumentation (ref. 18).  

Ud over dette skal HOFORs projektleder sikre, at der gennemføres CE-mærkning. Denne proces 
opstartes allerede under designfasen, hvor teknisk dossier udarbejdes sammen med risikovurdering 
baseret på den tidligere omtalte HAZID-liste. 

HOFOR udvælger en ansvarlig for udarbejdelse af CE-mærkningen ved udbud. CE-mærkning skal 
sikre, at vandværket overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, inklusive krav til 
brugsanvisning. 

Der skal:  

 Udarbejdes et teknisk dossier med risikovurdering 
 Udfærdiges en EU-overensstemmelseserklæring 
 Sættes mærkeplade på maskine 
 Sættes CE-mærke på maskine 
 CE-mærke for det samlede vandværk 

EU-overensstemmelseserklæring skal indeholde alle relevante oplysninger for en korrekt 
genbestilling af den komplette komponent og dennes reservedele. Materialet skal leveres på dansk 
og være parat senest 1 måned, før anlægget testes. 

CE-mærknings arbejdet kan med fordel kobles sammen med DDS og med 
Arbejdsmiljøvurderingerne under projekteringen. Ved at koble arbejdet sammen minimeres 
mængden af dobbeltarbejde, idet der kan udarbejdes en fælles fareidentifikation vha. HACCP, der 
kan anvendes som grundlag for den nævnte risikovurdering under CE-mærkningen, samt til de 
lignende risikovurderinger for hhv. DDS og Arbejdsmiljø, se afsnit 2 og 3. 
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