Montering af indfagringsrar

For dim op til 28
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Friareal til fiernvarmergr

Friareal til fiernvarmerar

Ved indstgbning er det vigtigt ikke at gare indfgringsrer ovale,
samt undga grus og cement rester indvendig i foringsrgr. Skal

veere afproppet indtil at fiernvarmergr ilaegges.

Der ma ikke placeres rgr i jord der hindrer montage af
fiernvarmergrene

Alle mal er i mm.

D 09-10-2020 Bipe / Bbja Tilfojet tekst
- 8 REV. | DATO. | TEGN./KONTR. RETTELSER
()1 |3
N D )— 5
\t‘\/j \j £ HOFOR A/S
: : g Qrestads Boulevard 35
>
170 8 ac-, HOFOR 2300 Kgbenhavn S.
|
Centerafstand = TEGNET AF & DATO KONTR. AF & DATO GODK. AF & DATO MAL FORMAT
2 e n ke I‘t rg r g Jacz 06-01-2015 Jewo 06-01-2015 420 x 297
©
= TEKST ENHED
B 600 ) Fiernvarme KOORDINATSYSTEM
Friareal til fiernvarmergr Monteri findfari baini
on (.—Jrlng a. Inaigringsbgjning KOTESYSTEM
For dim op til 28
DOKUMENT NUMMER REV
52-0768 d D




	Sheets and Views
	52-0768 d


